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Before installing the equipment, read the user manual carefully to get familiar with product information and safety precautions. The product
warranty does not cover equipment damage caused by failure to follow the storage, transportation, installation, and usage guidelines specified in this
document and the user manual. Scan the QR code on the equipment to view the user manual and safety precautions. The information in this document is
subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements,
information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

Lesen Sie vor der Installation des Gerats das Benutzerhandbuch sorgfaltig durch, um sich mit den Produktinformationen und Sicherheitsvorkehrungen
vertraut zu machen. Die Produktgarantie deckt keine Gerdteschdden ab, die durch Nichtbeachtung der in diesem Dokument und im Benutzerhandbuch
angegebenen Richtlinien fiir Lagerung, Transport, Installation und Verwendung verursacht werden. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerat, um das
Benutzerhandbuch und die Sicherheitsvorkehrungen anzuzeigen. Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne Ankiindigung gedndert werden. Bei der
Erstellung dieses Dokuments wurden samtliche Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewahrleisten. Jedoch stellen alle Aussagen,
Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei ausdriickliche oder stillschweigende Garantie dar.

Antes de instalar los equipos, lea cuidadosamente el manual del usuario para familiarizarse con la informacién y las precauciones de seguridad del
producto. La garantia del producto no cubre los dafios en el equipo ocasionados por el incumplimiento de las pautas de almacenamiento, transporte,
instalacion y uso indicadas en este documento y en el manual del usuario. Escanee el c6digo QR que se encuentra en el equipo para ver el manual del
usuarioy las precauciones de seguridad. La informacién contenida en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Durante la preparacion de
este documento, hemos hecho todo lo posible para garantizar la precisién de sus contenidos. Sin embargo, ninguna declaracién, informacioén ni recomendacién
aqui contenida constituye garantia alguna, ni expresa ni implicita.

Avant d'installer l'équipement, lisez attentivement le manuel d'utilisation pour vous familiariser avec les informations sur les produits et les mesures
de sécurité. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés a l'équipement par le non-respect des directives de stockage, de transport,
d'installation et d'utilisation spécifiées dans ce document et le manuel d'utilisation. Scannez le QR code sur ['équipement pour voir le manuel d'utilisation
et les précautions de sécurité. Les informations contenues dans ce document sont modifiables sans préavis. La préparation du présent document a recu toute
l'attention requise pour assurer l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, des informations et des recommandations qu'il contient ne
saurait constituer une quelconque garantie, expresse ou implicite.

Prima di installare l'apparecchiatura, leggere attentamente il manuale utente per conoscere le informazioni sul prodotto e le precauzioni per la
sicurezza. | danni alle apparecchiature dovuti alla mancata osservanza delle linee guida di stoccaggio, trasporto, installazione e utilizzo specificate in
questo documento e nel manuale utente non sono coperti dalla garanzia del prodotto. Eseguire la scansione del codice QR sull'apparecchiatura per
visualizzare il manuale utente e le precauzioni per la sicurezza. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
Nella redazione del presente documento e stato fatto quanto possibile per garantire la precisione dei contenuti, tuttavia nessuna dichiarazione, informazione e
raccomandazione contenuta in questo documento costituisce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita.
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Conditions d'installation

Installation Requirements
Requisiti di installazione

BA Installationsanforderungen

Requisitos de instalacién REER
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EX Preparing DC Cables Préparation des cables CC

Bd Vorbereiten der DC-Kabel Preparazione dei cavi CC
Preparacién de los cables de CC HEEREMS

BN Use the positive and negative metal terminals and DC connectors supplied with the inverter.

B Verwenden Sie die Plus- und Minus-Metallklemmen und DC-Steckverbinder, die im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten sind.
Utilice los bornes metalicos positivos y negativosy los conectores de CC suministrados con el inversor.

& Utilisez les bornes métalliques positives et négatives, ainsi que les connecteurs CC fournis avec l'onduleur.

Utilizzare i terminali metallici positivi e negativi e i connettori CC forniti con l'inverter.

B R RRMEERCRMIE . RikEBiR FAIEREERS.
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EN Preparing an AC Cable Préparation d'un cable CA
B3 Vorbereiten eines AC-Kabels Preparazione di un cavo CA
Preparacion de un cable de CA bR Al

A A

(1) Do not connect loads between the inverter and the AC switch that directly connects to the inverter. Otherwise, the switch may trip by mistake. 2 If an AC switch is used
with specifications beyond local standards, regulations, or Huawei's recommendations, the switch may fail to turn off in a timely manner in case of exceptions, causing
serious faults. (3 Each inverter must be equipped with an AC output switch. Multiple inverters cannot connect to the same AC output switch. @ To ensure that the inverter
can be safely disconnected from the power grid when an exception occurs, connect an AC switch to the AC side of the inverter. Select an appropriate AC switch in accordance
with local industry standards and regulations.

() SchlieRBen Sie keine Lasten zwischen dem Wechselrichter und dem AC-Schalter an, der direkt mit dem Wechselrichter verbunden ist. Andernfalls kénnte der Schalter
versehentlich ausgelést werden. (2) Wenn ein AC-Schalter mit Spezifikationen verwendet wird, die Uiber die 6rtlichen Standards, Vorschriften oder Empfehlungen von Huawei
hinausgehen, kann der Schalter in Ausnahmeféllen nicht rechtzeitig ausgeschaltet werden, was zu schwerwiegenden Fehlern fiihren kann. (3) Jeder Wechselrichter muss mit
einem AC-Ausgangsschalter ausgestattet sein. Mehrere Wechselrichter kénnen nicht an denselben AC-Ausgangsschalter angeschlossen werden. @ Um sicherzustellen, dass
der Wechselrichter im Ausnahmefall sicher vom Stromnetz getrennt werden kann, schlieBen Sie einen AC-Schalter an die AC-Seite des Wechselrichters an. Wahlen Sie einen
geeigneten AC-Schalter gemaR3 den ortlichen Industrienormen und Vorschriften.

() No conecte cargas entre el inversor y el interruptor de CA que est4 conectado directamente al inversor. De lo contrario, es posible que el interruptor se dispare por error.
(2 Si se utiliza un interruptor de CA con especificaciones que no cumplen los estandares y las normas locales, o las recomendaciones de Huawei, es posible que dicho
interruptor no se apague de manera oportuna cuando ocurran excepciones, lo que ocasionara fallos graves. (3) Cada inversor debe estar equipado con un interruptor de
salida de CA. No puede haber miltiples inversores conectados al mismo interruptor de salida de CA. @) Para asegurarse de que el inversor se pueda desconectar de manera
segura de la red eléctrica cuando se produzca una excepcién, conecte un interruptor de CA al lado de CA del inversor. Seleccione un interruptor de CA adecuado de acuerdo
con los estandares y las normas locales del sector.

(1) Ne connectez pas de charges entre l'onduleur et le commutateur CA qui est directement connecté a l'onduleur. Sinon, le commutateur risque de se déclencher par erreur.
(2 Si un commutateur CA est utilisé conformément aux spécifications au-deld des normes et des réglementations locales ou des recommandations de Huawei, le
commutateur risque de ne pas se mettre hors tension en temps opportun en cas d'exceptions, entrainant de graves défaillances. (3) Chaque onduleur doit étre équipé d'un
commutateur de sortie CA. Plusieurs onduleurs ne peuvent pas se connecter au méme commutateur de sortie CA. @) Pour vous assurer que l'onduleur peut étre déconnecté
en toute sécurité du réseau électrique en cas d'anomalie, connectez un commutateur CA au c6té CA de l'onduleur. Sélectionnez un commutateur CA approprié conformément
aux normes et réglementations locales du secteur.

(1) Non collegare carichi tra linverter e linterruttore CA che si collega direttamente all'inverter. In caso contrario, l'interruttore potrebbe scattare per errore. (2) Se viene usato
un interruttore CA con delle specifiche che superano gli standard o le norme locali, oppure le raccomandazioni di Huawei, l'interruttore potrebbe non spegnersi
tempestivamente in caso di eccezioni, causando guasti gravi. (3 Ciascun inverter deve essere dotato di un interruttore di uscita CA. Non & possibile collegare piti inverter allo

stesso interruttore di uscita CA. 4 Per garantire che l'inverter sia in grado di scollegarsi in sicurezza dalla rete elettrica in presenza di un'eccezione, collegare un interruttore
CA al lato CA dell'inverter. Selezionare un interruttore CA adeguato in conformita con gli standard e le norme locali del settore.
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Component Description Rated Voltage Rated Current
[EN] 5K and 6K: 16 A
AC switch Recommended: three-phase AC circuit breaker > 415V AC 8K:25A
10Kand 12K:32 A
Komponente Beschreibung Nennspannung Nennstrom
[DE| 5Kund 6K: 16 A
AC-Schalter Empfohlen: dreiphasiger AC-Trennschalter 2415V AC 8K:25A
10K und 12K: 32 A
Componente Descripcion Voltaje nominal Corriente nominal
5Ky6K 16 A
Interruptor de CA Recomendado: disyuntor de CA trifasico 2415 VCA 8K 25A
T0Ky12K:32A
Composant Description Tension nominale Courant nominal
5Ket6K: 16 A
Commutateur CA Recommandé : disjoncteur CA triphasé =415V CA 8K:25A
10Ket 12K: 32 A
Componente Descrizione Tensione nominale Corrente nominale
5K e 6K: 16 A
Interruttore CA Consigliato: interruttore automatico CA trifase >415V CA 8K:25A
10Ke 12K:32 A
e ik EERE EERIR
. N 5K,6K: 16 A
TR T ER =BT =S 2415V AC 8K: 25 A

10K,12K: 32 A




A A

BN Strip the insulation layers of the AC output power cable by the recommended length (17-19 mm) to ensure that the cable conductors are completely inside the
conductor insertion points and no insulation layer is pressed into the conductor insertion points. Tighten the cable conductors to a torque of 2.8-3.2 N-m. Otherwise, the
device may fail to run properly or be damaged during operation.

BHE Entfernen Sie die Ddmmschichten des AC-Ausgangsstromkabels in der empfohlenen Lénge (17-19 mm), um sicherzustellen, dass die Kabelleiter vollstandig in den
Leitereinflihrungspunkten liegen und keine Dammschicht in die Leitereinflihrungspunkte gedriickt wird. Ziehen Sie die Kabelleiter mit einem Drehmoment von 2,8-3,2 N
m an. Andernfalls kann es zu Funktionsstérungen oder Beschadigungen des Gerats wahrend des Betriebs kommen.

Quite la longitud recomendada (17-19 mm) de las capas de aislamiento del cable de salida de CA y asegutrese de que los conductores del cable queden insertados por
completo en los puntos de insercién correspondientes. Ademds, asegurese de que no quede ninguna capa de aislamiento insertada a presién en los puntos de insercién de los
conductores. Los conductores del cable deben ajustarse con un par de torsién de 2.8-3.2 N-m. De lo contrario, el dispositivo podria no funcionar o podria dafarse durante el
funcionamiento.

m
Pl

Dénudez les gaines d'isolation du cable d'alimentation de sortie CA sur la longueur recommandée (17 - 19 mm) pour garantir que les conducteurs de cable sont entiérement
a lintérieur des points d'insertion du conducteur et qu'aucune gaine d'isolation n'est comprimée contre les points d'insertion du conducteur. Serrez les conducteurs de cable a
un couple compris entre 2,8 et 3,2 N m. Sinon, l'appareil risque de ne pas fonctionner normalement ou d'étre endommagé durant le fonctionnement.

5|

Spellare gli stratiisolanti del cavo di alimentazione di uscita CA secondo la lunghezza consigliata (17-19 mm) per garantire che i conduttori del cavo siano completamente
all'interno dei punti di inserimento dei conduttori e che nessuno strato isolante venga premuto nei punti di inserimento dei conduttori. Stringere i conduttori del cavo a una
coppia di 2,8-3,2 N-m. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o subire danni durante il funzionamento.

[l TREMHETIREERE (17-19 mm) AEBHERE, WIREKSHCTDHNREILETBLEEERENRLIL, SBRESMLEBNESERK (2.8-3.2 Nm) EE, FUT
BESEIREREIERIET, WSTERERA.
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Preparing Signal Cables Préparation des cables de signal
Vorbereiten der Signalkabel Preparazione dei cavi di segnale
Preparacion de los cables de sefal HEHESEHH
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Shield layer grounding

Erdung der
Abschirmungsschicht

Puesta a tierra de la
capa de proteccion

Mise a la terre de la
couche de blindage

Messa a terra dello
strato di schermatura
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Power meter

Stromzahler

Medidor de
potencia

Compteur
électrique

Contatore
elettrico

M%

|
_w '-I
1

-

LR R

CJ

Ripple control
device
Rundsteuergerdt
Dispositivo de

telemando
centralizado

Appareil de controle
centralisé

Dispositivo di
controllo del ripple
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Rapid shutdown switch

Schalter fiir
Schnellabschaltung
Interruptor de apagado
répido

Commutateur d'arrét

rapide

Interruttore di
spegnimento rapido
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Electrical Connections Connexions électriques

Elektrische Anschliisse Collegamenti elettrici
Conexiones eléctricas BSEE
EM connecting DC Input Connexion des cables [EN| Connecting Battery Cables Connexion des cables de batterie
Power Cables d'alimentation d'entrée CC
B3 AnschlieRen der DC- Collegamento dei cavi di B AnschlieRen der Akkukabel Collegamento dei cavi
Eingangsstromkabel alimentazione di ingresso CC della batteria
Conexion de los cables EEETRRANG Conexién de los cables de las baterias EREfERE
de entrada de CC
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[EN Installing the Smart Dongle Installation du Smart Dongle

EH installieren des Smart Dongle Installazione dello Smart Dongle
Instalacién del Smart Dongle ULEEOE
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Connecting an AC Output Power Cable

B3 AnschlieBen eines AC-
Ausgangsstromkabels

- Conexién de un cable de salida de CA

Connexion d'un cable d'alimentation
de sortie CA

Collegamento di un cavo di
alimentazione di uscita CA

EER TS
[ |
1 =
-

B Connect a PE cable and apply paint
or take other protection measures.

B3 SchlieRen Sie ein PE-Kabel an und
tragen Sie Farbe auf oder ergreifen
Sie andere SchutzmaBnahmen.

Conecte un cable de tierray
aplique pintura o adopte otras
medidas de proteccién.

-

Connectez un cable PE et appliquez
de la peinture ou prenez d'autres
mesures de protection.

Collegare un cavo PE e applicare
la vernice, oppure adottare altre
misure di protezione.

PI] (EERIPIE, RARIES S
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Connecting Signal Cables

B AnschlieBen der Signalkabel
Conexién de los cables de sefial
Connexion des cables de signal

Collegamento dei cavi di segnale
EEES



Y Power-On and Commissioning Mise sous tension et mise en service

P Einschalten und Inbetriebnahme Accensione e messa in funzione
Encendido y puesta en servicio LaiEu

oo " _
Hﬂ 1 . b '.F'F
E ar

'. EX] Commissioning
BH Inbetriebnahme

Puesta en servicio EM Scan the QR code for commissioning instructions and
Mise en service other operations.

=
Messa in funzione Scannen Sie den QR-Code, um Anweisungen fiir die
iE Inbetriebnahme und andere Vorgange zu erhalten.
' Escanee el c6digo QR para conocer las instrucciones de la

puesta en servicioy otras operaciones.
I S E—

Scannez le QR code pour obtenir les instructions sur la
mise en service et d'autres opérations.

Eseguire la scansione del codice QR per le istruzioni di
= ol ™~ == messa in funzione e altre operazioni.
TR -
I I RS ERES .
]
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Before installing the equipment, read the user manual carefully to get familiar with product information and safety precautions. The product
warranty does not cover equipment damage caused by failure to follow the storage, transport, installation, and usage guidelines specified in this
document and the user manual. Scan the QR code on the equipment to view the user manual and safety precautions. The information in this document is
subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements,
information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

Lees voor de installatie van de apparatuur de gebruikershandleiding aandachtig door om vertrouwd te raken met de productinformatie en de
veiligheidsmaatregelen. De garantie van het product biedt geen dekking voor schade aan apparatuur veroorzaakt door het niet naleven van de in dit
document en de gebruikershandleiding vermelde richtlijnen inzake opslag, transport, installatie en gebruik. Scan de QR-code op de apparatuur om de
gebruikershandleiding en veiligheidsmaatregelen te bekijken. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tijdens het
vervaardigen van dit document is er alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van de inhoud te waarborgen. De verklaringen, informatie en aanbevelingen in
dit document bieden echter geen enkele garantie in welke vorm dan ook, zij het expliciet of impliciet.

Przed przystapieniem do montazu sprzetu nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi, aby zapoznac sie z informacjami o produkciei ze Srodkami
ostroznosci. Gwarancja na produkt nie obejmuje uszkodzen sprzetu wynikajacych z nieprzestrzegania zalecen dotyczacych przechowywania,
transportu, montazu i eksploatacji podanych w tym dokumencie i w instrukcji obstugi. Aby wyswietli¢ instrukcje obstugi i zalecenia dotyczace
bezpieczenistwa, mozna zeskanowac¢ kod QR na urzadzeniu. Informacje zawarte w tym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia. Podczas
sporzadzania niniejszego dokumentu dotozono wszelkich staran, by zapewnic rzetelnos$¢ jego tresci, ale zadne zawarte tu stwierdzenia, informacje ani
zalecenia nie stanowia gwarancji zadnego typu, wyrazonej wprost ani dorozumiane;j.

Antes de instalar o equipamento, leia atentamente o manual do usudrio para se familiarizar com as informacdes do produto e as precaucdes de
seguranca. A garantia do produto ndo cobre danos ao equipamento causados pelo ndo cumprimento das diretrizes de armazenamento, transporte,
instalacdo e uso especificadas neste documento e no manual do usuario. Leia o cédigo QR no equipamento para visualizar o manual do usuério e as
precaucdes de seguranca. As informagdes neste documento estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforcos na preparagao deste
documento para garantir a exatiddo do contelido, mas as declaragdes, informacgoes e recomendagdes contidas neste documento ndo constituem uma
garantia de qualquer tipo, seja expressa ou implicita.

Para se té instaloni pajisjen, lexoni me kujdes manualin e pérdorimit pér t'u njohur me informacionin e produktit dhe masat paraprake té sigurisé.
Garancia e produktit nuk mbulon démtimet e pajisjes té shkaktuara nga mosndjekja e udhézimeve pér ruajtjen, transportimin, instalimin dhe
pérdorimin té pércaktuara né kété dokument dhe né manualin e pérdorimit. Skanoni kodin QR né pajisje pér té€ paré manualin e pérdorimit dhe masat
paraprake té sigurisé. Informacioni né kété dokument mund té ndryshohet pa njoftim. Gjaté pérgatitjes sé kétij dokumenti jané béré té gjitha pérpjekjet pér
té siguruar saktésiné e pérmbajtjeve, por asnjé nga deklaratat, informacionet dhe rekomandimet né kété dokument nuk pérbéjné garanci, gofté ajo e
shprehur apo e nénkuptuar.

Prije instaliranja opreme paZljivo procitajte korisnicki priru¢nik kako biste se upoznali s informacijama o proizvodu i sigurnosnim mjerama. Garancija
proizvoda ne pokriva ostecenje opreme uzrokovano nepostivanjem smjernica za skladiStenje, transport, instalaciju i koristenje navedenih u ovom
dokumentu i korisnickom priru€niku. Skenirajte QR kod na uredaju da pregledate korisnicki priru¢nik i sigurnosne mjere. Informacije u ovom dokumentu se
mogu nenajavljeno promijeniti. U pripremi ovog dokumenta su ucinjeni svi napori da se osigura tac¢nost sadrzaja, ali nijedna izjava, informacija ni preporuka
u ovom dokumentu ne predstavlja nikakvu izricitu ni impliciranu garanciju.
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Installation Requirements Requisitos de instalacao

Installatievereisten Kérkesat e instalimit
Wymagania dotyczace montazu Zahtjevi za montazu
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Preparing DC Cables Preparacao de cabos CC

DC-kabels voorbereiden Pérgatitja e kabllove DC
Przygotowanie kabli DC Priprema kablova za istosmjernu struju

Use the positive and negative metal terminals and DC connectors supplied with the inverter.

Gebruik de positieve en negatieve metalen klem en de DC-aansluitingen die zijn meegeleverd met de omvormer.
Nalezy korzystac z dodatnich i ujemnych zaciskéw metalowych oraz ztaczy DC dostarczonych wraz z falownikiem.
Use os terminais de metal positivo e negativo e os conectores CC fornecidos com o inversor.

SQ] Pérdorni terminalet metalike pozitive dhe negative dhe lidhésit DC té ofruar me inverterin.

Koristite pozitivne i negativne metalne terminale i konektore za istosmjernu struju isporucene s inverterom.

- o =
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Preparing an AC Cable Preparagao de um cabo CA

Een AC-kabel voorbereiden Pérgatitja e njé kablloje AC
Przygotowanie kabla AC Priprema kabla za naizmjeni¢nu struju

A A

EN-GB

(1) Do not connect loads between the inverter and the AC switch that directly connects to the inverter. Otherwise, the switch may trip by mistake. @ If an AC switch is
used with specifications beyond local standards, regulations, or Huawei's recommendations, the switch may fail to turn off in a timely manner in case of exceptions,
causing serious faults. (3 Each inverter must be equipped with an AC output switch. Multiple inverters cannot connect to the same AC output switch. @ To ensure that
the inverter can be safely disconnected from the power grid when an exception occurs, connect an AC switch to the AC side of the inverter. Select an appropriate AC
switch in accordance with local industry standards and regulations.

() Sluit tussen de omvormer en de AC-schakelaar geen belastingen aan die direct op de omvormer zijn aangesloten. Als u dit toch doet, kan de schakelaar onbedoeld
worden uitgeschakeld. (2 Als een AC-schakelaar wordt gebruikt met specificaties die hoger liggen dan de lokale normen, regelgeving of de aanbevelingen van Huawei, kan
de schakelaar mogelijk niet tijdig uitschakelen in geval van een uitzondering, wat kan leiden tot ernstige defecten. (3 Elke omvormer moet worden uitgerust met een AC-
uitgangsschakelaar. Meerdere omvormers kunnen niet worden aangesloten op dezelfde AC-uitgangsschakelaar. 4) Om er zeker van te zijn dat de omvormer veilig kan
worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet als er een uitzondering optreedt, moet u een AC-schakelaar aansluiten aan de AC-zijde van de omvormer. Selecteer een
geschikte AC-schakelaar in overeenstemming met lokale industrienormen en regelgeving.

(1 Nie wolno podtacza¢ odbiornikéw miedzy falownikiem a przetacznikiem AC podtaczonym bezposrednio do falownika. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
przypadkowego uruchomienia przetacznika. @ W przypadku zastosowania przetacznika AC o parametrach niezgodnych z lokalnymi normami, przepisami lub zaleceniami
Huawei moze on nie wytaczy¢ sie w odpowiednim czasie w nastepstwie wystapienia wyjatku, powodujac powazne usterki. (3 Kazdy falownik musi by¢ wyposazony

w przetacznik wyjsciowy AC. Do jednego przetacznika wyjsciowego AC nie wolno podtaczac kilku falownikéw. @ Aby mie¢ pewnos$¢, ze falownik moze zosta¢ bezpiecznie
odtaczony od sieci elektroenergetycznej w przypadku wystapienia wyjatku, przetacznik AC nalezy podtaczy¢ po stronie AC falownika. Odpowiedni przetacznik AC nalezy
dobra¢ zgodnie z lokalnymi normami branzowymi i przepisami.

(1) N&o conecte cargas entre o inversor e o interruptor CA que esta diretamente conectado a ele. Caso contrario, o interruptor podera desarmar por engano. 2 Se um
interruptor CA for usado com especificagdes fora dos padrdes, regulamentagdes locais ou recomendagdes da Huawei, ele podera falhar ao tentar desligar em tempo habil
em casos de excecdo, causando graves danos. (3) Cada inversor deve ser equipado com um interruptor de saida CA. Varios inversores ndo podem ser conectados ao
mesmo interruptor de saida CA. @) Para garantir que o inversor possa ser desconectado de forma segura da rede elétrica quando ocorrer uma exce¢do, conecte um
interruptor CA no lado CA do inversor. Selecione um interruptor CA apropriado de acordo com os padrdes e regulamentagdes locais do setor.

() Mos lidhni pajisje mes inverterit dhe celésit AC gé lidhet drejtpérdrejt me inverterin. Pérndryshe, celési mund té bjeré gabimisht. (2) Nése njé celés AC pérdoret me
specifikime jashté standardeve dhe rregulloreve vendore, ose rekomandimeve té Huawei-t, celési mund té mos fiket né kohén e duhur né rast anomalie, duke shkaktuar
déme serioze. (3 Cdo inverter duhet té pajiset me njé celés té energjisé dalése AC. Nuk mund té lidhen shumé inverteré me té njéjtin celés té energjisé dalése AC. @ Pér t'u
siguruar gé inverteri mund té shképutet né ményré té sigurt nga rrjeti i energjisé kur ndodh njé anomali, lidhni celésin AC me anén AC té inverterit. Zgjidhni njé gelés AC té
pérshtatshém né pérputhje me standardet dhe rregulloret vendore té industrisé.

(1 Nemojte spajati uredaje izmedu invertera i prekidaca za naizmjeni¢nu struju koji se direktno povezuje na inverter. U suprotnom, prekida¢ se moze greSkom otkaciti. (2)
Ako se prekida¢ za naizmjeni¢nu struju koristi sa specifikacijama koje prevazilaze lokalne standarde, propise ili preporuke kompanije Huawei, prekida¢ se mozda nece
uspjeti iskljutiti na vrijeme u slu¢aju greSaka, 3to moze uzrokovati ozbiljne kvarove. (3) Svaki inverter mora imati izlazni prekida¢ za naizmjeni¢nu struju. Na jedan izlazni
prekida¢ za naizmjeni¢nu struju se ne moZe spojiti vise invertera. @ Kako biste osigurali da se inverter moZe sigurno iskljuciti iz elektri¢tne mreZe kada dode do greske,
spojite prekidac za naizmjenicnu struju na stranu invertera za naizmjeni¢nu struju. Odaberite odgovarajudi prekida¢ za naizmjeni¢nu struju u skladu s lokalnim
industrijskim standardima i propisima.
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Component Description Rated Voltage Rated Current
EN-GB| 5K and6K: 16 A
AC switch Recommended: three-phase AC circuit breaker > 415V AC 8K:25A
10Kand 12K:32 A
Component Beschrijving Nominale spanning Nominale stroom
5K en 6K: 16 A
AC-schakelaar Aanbevolen: driefasige AC-stroomonderbreker 2415V AC 8K:25A
10Ken 12K: 32 A
Element Opis Napiecie znamionowe Prad znamionowy
5Ki6K: 16 A
Przetgcznik AC Zalecenie: tréjfazowy wytacznik obwodu AC > 415V AC 8K:25A
10Ki 12K: 32 A
Componente Descricdo Tensdo nominal Corrente nominal
5K e 6K: 16 A
Interruptor CA Recomendado: disjuntor CA trifasico 2415V CA 8K:25A
10Ke 12K:32 A
Pérbérési Pérshkrimi Tensioni nominal Rryma nominale
5K dhe 6K: 16 A
Celési AC Rekomandohet: ndérprerés qarku AC trefazor 2415V AC 8K:25A
10K dhe 12K: 32 A
Komponenta Opis Nominalni napon Nominalna struja
Prekidac za Preporuceno: trofazni glavni prekidac za N, ) Ki ?K: 16A
S ) S . > 415V naizmjenicne struje 8K:25A
naizmjeniénu struju naizmjeniénu struju 10Ki 12K: 32 A
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Strip the insulation layers of the AC output power cable by the recommended length (17-19 mm) to ensure that the cable conductors are completely inside the conductor
insertion points and no insulation layer is pressed into the conductor insertion points. Tighten the cable conductors to a torque of 2.8-3.2 N-m. Otherwise, the device may
fail to run properly or be damaged during operation.

Strip de isolatielagen van de AC-uitgangskabel over de aanbevolen lengte (17-19 mm) om er zeker van te zijn dat de kabelgeleiders zich volledig binnen de ingangspunten
van de geleider bevinden en dat er geen isolatielaag in de ingangspunten van de geleider wordt gedrukt. Haal de kabelgeleiders aan met een aanhaalmoment van 2,8-3,2
N-m. Als u dit niet doet, werkt het apparaat mogelijk niet goed of kan het beschadigd raken tijdens gebruik.

Zdja¢ warstwy izolacyjne z wyjéciowego kabla zasilania AC na zalecanej dtugoéci (17-19 mm). Zyty kabla musza by¢ catkowicie wsunigte do otwordw, ale nalezy uwazaé,
aby nie zacisna¢ warstwy izolacyjnej. Dokreci¢ zyty kabla momentem 2,8-3,2 N-m. W przeciwnym razie urzadzenie moze nie dziata¢ prawidtowo lub ulec uszkodzeniu
podczas dziatania.

Decape as camadas de isolamento do cabo de alimentacdo de saida CA pelo comprimento recomendado (17-19 mm) para garantir que os condutores do cabo estejam
completamente inseridos nos pontos de inser¢do do condutor, e que nenhuma camada de isolamento esteja pressionada nos pontos de insercdo do condutor. Aperte os
condutores do cabo para um torque de 2,8-3,2 N-m. Caso contrdrio, o dispositivo pode ndo funcionar corretamente ou ser danificado durante a operagdo.

Zhvishni shtresat izoluese té kabllos sé energjisé dalése AC né gjatésiné e rekomanduar (17-19 mm) pér t'u siguruar gé pércuesit e kabllos té jené futur térésisht brenda
pikave té vendosjes sé pércuesit dhe gé asnjé shtresé izoluese té mos jeté futur né pikat e vendosjes sé pércuesit. Shtréngoni pércuesit e kabllos né njé forcé rrotullimi prej
2,8-3,2 N-m. Pérndryshe, pajisja mund té mos punojé si¢ duhet ose té démtohet gjaté funksionimit.

Skinite izolacione slojeve izlaznog kabla za napajanje naizmjeni¢nom strujom u preporucenoj duZini (17-19 mm) kako biste osigurali da su provodnici kabla potpuno
unutar tacaka umetanja provodnika i da nijedan izolacioni sloj nije utisnut u tacke umetanja provodnika. Zategnite provodnike kabla na obrtni moment od 2,8-3,2 N-m. U
suprotnom, uredaj mozda nece pravilno raditi ili ¢e se ostetiti tokom rada.
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Preparing Signal Cables

Signaalkabels voorbereiden
Przygotowanie kabli sygnatowych
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Preparacdo de cabos de sinal

Pérgatitja e kabllove té sinjalit

Priprema signalnih kablova
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1 1
v White/ White/ White/ White/
a GB Orange Orange Green Blue Blue Green Brown | Brown
B — - 4 - i
Wit/ . Wit/ wit/ Wit/ .
oranje Oranje groen Blauw blauw Groen bruin Bruin
} " . | ]
Bia P Biaty/ Biaty/ i Biaty/ 1
pomaran{yc/zowy Pomaraficzowy| iaiony | Niebieski | niebieski | Zielony brazowy Brazowy
T Ll o - - 1
Branco/ . Branco/ Branco/ Branco/ .
FAE|  Laranja Laranja Verde Azul Azul Verde Marrom | Marrom |
[= ] [ ] L ] | r 1
E bardhé/ .| E bardhé/ E bardhé/ ielbar | Ebardhé/ | gage
Portokalli Portokalli E gjelbér Blu Blu E gjeloer Kafe
- =]
Zuta/ 5 Bijela/ Pl Bijela/ Bijela/
narandZasta NarandZasta Zelena ava plava Zelena Smeda Smeda
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Shield layer earthing
Aardingsafschermingslaag

Uziemienie warstwy
ekranowej

Aterramento da
camada de protecdo

Tokézimi i shtresés
mbrojtése

Uzemljenje
zastitnog sloja

]
L —
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EMMA
-
giR
- SmartGuard

(A

Cascaded
Inverter

Gecascadeerde
omvormer

Falownik
potaczony
kaskadowo

Inversor
em cascata

Inverter né
seri

Kaskadni
inverter
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(B)

Power metre
Stroommeter

Licznik energii

Medidor de
energia

Matési i energjisé

Brojilo elektri¢ne
energije

1
T T TR NN

C]

Ripple control device

Apparaat voor
rimpelspanningsregeling

Urzadzenie sterujace
sygnatem okreznym

Dispositivo de controle
de oscilagdo

Pajisja e kontrollit té
pulsimit

Uredaj za kontrolu
valovitosti

Rapid shutdown switch

Sneluitschakelaar

Przetacznik szybkiego
wytaczania

Interruptor de
desligamento rapido

Celési i fikjes sé
menjéhershme

Prekidac za brzo gasenje



Electrical Connections Conexdes elétricas

Elektrische aansluitingen Lidhjet elektrike
Potaczenia elektryczne Elektri¢ni prikljucci
Connecting DC Input Conex3o dos cabos de Connecting Battery Cables Conexao dos cabos da bateria
Power Cables alimentacao de entrada CC
DC-ingangskabels Lidhja e kabllove té Batterijkabels aansluiten Lidhja e kabllove té baterisé
aansluiten energjisé hyrése DC
Podtaczanie wejsciowych Spajanije ulaznih kablova za Podtaczanie kabli baterii Spajanje kablova za bateriju
kabli zasilania DC napajanje istosmjernom strujom
O - i | —
Lo E
a » | LI
5 i I
- = H * m ﬂ g
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Installing the Smart Dongle Instalagéo do Smart Dongle
De Smart Dongle installeren Instalimii Smart Dongle
Montaz modutu Smart DongleB  Instaliranje Smart Dongle

o ey B
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A\ges] Connecting an AC Output Power

| | | of | |
- e
- | 1
y -
g r
e
-——
i
I [
IF' a
— I_._. !:
1 | |

[IYWe:] Connecta PE cable and apply paint
or take other protection measures.

Cable # Sluit een PE-kabel aan en breng

Een AC-uitgangskabel aansluiten verf aan qf neem andere
beschermingsmaatregelen.

Podtaczanie wyjsciowego kabla Podtaczy¢ kabel PE i zamalowac
zasilania AC lakierem lub zastosowac inne
Conexao de um cabo de srodki ochronne.

alimentacdo de saida CA Conecte um cabo de PE e

Lidhja e njé kablloje té energjisé ?npelquig:stldnet Ta?c:jt(-t:g?c? outras
dalése AC )

o Lidhni njé kabllo PE dhe aplikoni
Spajanje izlaznog kabla za bojé ose merrni masa té tjera
napajanje naizmeni¢nom strujom mbrojtése.

Spojite PE kabl i nanesite boju ili
poduzmite druge mjere zastite.

e

K " | [} "

-. Connecting Signal Cables
a = Signaalkabels aansluiten
1 Podtaczanie kabli sygnatowych
1 = Conexdo de cabos de sinal
m! i 1 Lidhja e kabllove té sinjalit
E Spajanje signalnih kablova
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Power-On and Commissioning Inicializagdo e comissionamento
Inschakeling en inbedrijfstelling Ndezja dhe vénia né puné
Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji Ukljucivanje i pustanje u rad

oo " _
= 1

|
] -
Commissioning
Inbedrijfstelling
Przekazywanie do Scan the QR code for commissioning instructions and
eksploatacji other operations.
Comissionamento & Scan de QR-code voor inbedrijfstellingsinstructies en

Vénia né puné
Pustanje u rad

andere handelingen.

Aby uzyskac instrukcje dotyczace przekazywania do
eksploatacji oraz innych operacji, nalezy zeskanowac

kod QR.
I I EE
Leia o c6digo QR para obter instrucdes de
i comissionamento e outras operagdes.
Skanoni kodin QR pér udhézimet e vénies né puné
e = - dhe operimet e tjera.
i rr i - . [BS | Skenirajte QR kod da pogledate uputstva za

pustanje u rad i druge radnje.
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MNpeau aa MoHTUpaTe 060pyABaHETO, MPOYETETE BHUMATE/THO MOTPE6UTENICKOTO PbKOBOACTBO, 3a A4a CE 3aMno3HaeTe ¢ MH(OPMaLMATA 3a MPOAYKTa U
npepanasHuTe Mepku 3a 6e3onacHocT. MpoAyKToBaTa rapaHLms He NOKPUBa NoBpeAn Ha 060pyABaHETO, MPUUMHEHM OT HeCra3BaHe Ha yKasaHusTa 3a
CbXpaHeHue, TPaHCMOoPTUPaHe, MOHTaX U yNnoTpeba, NoCoUeHU B TO3U JOKYMEHT U B NOTpe6bUuTenckoTo pbkoBoAacTBo. CkaHupaiiTte QR koga Ha
060pyABaHETO, 3a 43 BUAMTE NOTPEBUTENCKOTO PLKOBOACTBO M MpeanasHuTe Mepky 3a 6e3onacHocT. MHopMaLuymsTa B ToBa pPbKOBOACTBO MOAMEXM Ha
npoMAHa 6e3 nsBectune. MonoXeHn ca BCUYKN ycanmnuna no OTHOLWEHUE Ha TOYHOCTTa Ha CbABbPXaHUETO Ha TOBA PbKOBOACTBO, HO BCUYKN TBBPAEHUS,
MHOPMaLMs U NPENOPBKY B HETO HE NPEACTaBNSBAT HUKAKBA rapaHLys, M3p1uHa unm nogpaséupaila ce.

Prije instalacije opreme paZljivo procitajte korisnicki priru¢nik kako biste se upoznali s informacijama o proizvodu i mjerama opreza. Jamstvo proizvoda
ne pokriva oStecenje opreme uzrokovano nepridrZavanjem smjernica za pohranu, transport, instalaciju i upotrebu koje su navedene u ovom dokumentu
i korisnickom prirucniku. Skenirajte QR kod na opremi za pregled korisnickog priru¢nika i mjera opreza. Informacije koje se nalaze u ovom dokumentu
podlijeZu izmjeni bez prethodne najave. Tijekom pripreme ovog dokumenta nastojala se osigurati ispravnost sadrzaja. Medutim, nijedna tvrdnja, informacijaili
preporuka u dokumentu ne predstavlja nikakvu vrstu garancije, ni izricite ni implicitne.

Pred instalaci zafizeni si peclivé prectéte uZivatelskou ptirucku, abyste se seznamili s informacemi o vyrobku a bezpe¢nostnimi opatfenimi. Zaruka na
produkt se nevztahuje na poskozeni zafizeni zplisobené nedodrzenim pokynti pro skladovani, pfepravuy, instalaci a pouZivani uvedenych v tomto
dokumentu a v uZivatelské pfirucce. Naskenovanim QR kdédu na zafizeni zobrazite uZivatelskou pfiruc¢ku a bezpecnostni pokyny. Informace vtomto
dokumentu se mohou bez upozornéni ménit. Pfipravé tohoto dokumentu bylo vénovano velké sili s cilem zajistit pfesnost jeho obsahu, avSak Zadna tvrzeni,
informace a doporuceni v tomto dokumentu nepfedstavuji Zddnou zaruku jakéhokoliv druhu, a to ani vyslovnou, ani pfedpokladanou.

For udstyret installeres, skal du laese brugervejledningen omhyggeligt for at blive fortrolig med produktoplysninger og sikkerhedsforanstaltninger.
Produktets garanti deekker ikke skader pa udstyret, der skyldes manglende overholdelse af retningslinjer for opbevaring, transport, installation og brug
som angivet i dette dokument og i brugervejledningen. Scan QR-koden pa udstyret for at fa brugervejledningen og sikkerhedsforanstaltningerne vist.
Oplysningerne i dette dokument kan aendres uden varsel. Vi har gjort vores ypperste for, at indholdet i dette dokument er korrekt, men alle de erklzeringer,
oplysninger og anbefalinger, der forekommer i dokumentet, udger pa ingen made og skal ikke opfattes som garantier, hverken udtrykkelige eller underforstaede.

Enne seadme paigaldamist lugege kasutusjuhend hoolikalt ldbi, et tutvuda tooteteabe ja ohutusabinéuetega. Tootegarantii ei kata seadme kahjustusi,
mis on pohjustatud selles dokumendis ja kasutusjuhendis kirjeldatud ladustamis-, transportimis-, paigaldus- ja kasutamisjuhiste eiramisest.
Kasutusjuhendija ohutusabinduete vaatamiseks skannige seadmel olevat QR-koodi. Kdesolevas dokumendis sisalduvat teavet vdidakse ette teatamata muuta.
Selle dokumendi koostamisel on soovitud igati tagada selle sisu tapsus, kuid likski selles dokumendis sisalduv avaldus, teavitus ega soovitus ei ole aluseks
Uhelegi otsesele voi kaudsele garantiile.

Tutustu laitteen tietoihin ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen asennusta lukemalla kadyttéohje huolellisesti. Tuotteen takuu ei kata laitevaurioita,
jotka johtuvat tassa asiakirjassa ja kayttéohjeessa madritettyjen varastoinnin, kuljetuksen, asennuksen ja kdytén ohjeistuksen noudattamatta
jattamisesta. Katso kayttoohje ja turvallisuusohjeet skannaamalla laitteessa oleva QR-koodi. Téssa asiakirjassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta. Tdman asiakirjan valmistelussa on pyritty varmistamaan sisallon tarkkuus, mutta mitkaan tassa asiakirjassa olevat lausumat, tiedot ja
suositukset eivat edusta minkdanlaista nimenomaista tai oletettua takuuta.
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Installationskrav

MOHTaXXHU U3UCKBaHUSA
Paigaldamisnduded

1 Zahtjevi za instalaciju

PoZadavky na instalaci Asennusvaatimukset










MoprotoBka Ha DC kabenute Klargering af jaevnstremskabler
Priprema kabela za istosmjernu struju Alalisvoolukaablite ettevalmistamine
Ptiprava kabelli DC DC-kaapeleiden valmistelu

M3non3galite NOMNOXUTENHUTE U OTPULLATENHUTE MeTanHK knemu n DC KOHeKTopuTe, AOCTaBeH C MHBepTOpa.
ER Upotrijebite pozitivne i negativne metalne terminale i prikljucke istosmjerne struje koji su priloZeni uz inverter.
PouZijte kladné a zaporné kovové svorky a DC konektory dodané se stfidacem.

Brug de positive og negative metalterminaler og de jeevnstromsstik, der blev leveret med inverteren.
Kasutage inverteriga kaasasolevaid positiivseid ja negatiivseid metallklemme ning alalisvoolupistikuid.

Kayta invertterin mukana toimitettuja positiivisia ja negatiivisia metallinapoja ja DC-liittimia.
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MoarotoBka Ha AC kaben Klargering af et vekselstremskabel
Priprema kabela za izmjeni¢nu struju Vahelduvvoolukaabli ettevalmistamine

Pfiprava kabelu stfidavého proudu AC-kaapelin valmistelu

A A

(1) He cBbp3BaiiTe ToBapy Mexay uHBepTopa v AC npeBKNtOUBaTeNsi, KOMTO e CBbp3aH AMPEKTHO KbM MHBEpTOpa. B MpoTUBEH ciyuait NpeBKIOUBATENAT MOXe Aa ce
3aeiictBa Mo norpelwka. 2 Ako ce usnonssa AC NpeBKOYBaTEN CbC CneunduKaLum U3BbH MECTHUTE CTaH4APTM W pasnopeabu wiam npenopbkute Ha Huawei,
NpeBK/IOUBATENAT MOXE [a He ycrnee [a ce U3KMoUM CBOEBPEMEHHO B C/lyuall Ha U3KMOYEHUs W Aa Aosefe 40 cepuosHu nospeau. (3) Bcekw vHBepTop TpsbBa Aa 6bae
o6opyaBaH ¢ npeBktouBaTen Ha AC usxoga. KbM eauH U cbly, npeskitousaten Ha AC M3xofa He MOXe Aa Ce CBbP3Ba MoBeye OT eAuH WHBepTOp. @) 3a Aa CTe cUrypHu, ve
VHBEPTOPBT MOXe Aa 6bae 6e30MacHO U3KMIHOUYEH OT enekTpuueckaTa Mpexa Nnpy Bb3HUKBAHE Ha u3kmtoueHue, cBbpxeTe AC npeBktouBaTen kbM AC CcTpaHaTa Ha
uHBepTOpa. V36epete nopxoasiy AC npeBktouBaTeNn B CbOTBETCTBME C MECTHWUTE MHAYCTPUANHW CTaHAAPTU W pasnopeadu.

(1 Ne spajajte potrosate izmedu invertera i sklopke za izmjeni¢nu struju koji se izravno povezuje s inverterom. Inage bi se sklopka slu¢ajno mogla aktivirati. 2 Ako se sklopka
za izmjeniCnu struju upotrebljava sa specifikacijama izvan lokalnih standarda, propisa ili preporuka tvrtke Huawei, sklopka se moZda nece uspjeti pravovremeno iskljuciti u
slu¢aju iznimaka, uzrokujudi ozbiljne kvarove. (3) Svaki inverter mora biti opremljen sklopkom za izlaz izmjeni¢ne struje. Nije moguce spojiti vise invertera na istu sklopku za
izlaz izmjeni¢ne struje. @ Kako biste bili sigurni da se inverter moZe sigurno odspojiti s elektricne mreZe kada dode do iznimke, spojite sklopku za izmjeni¢nu struju na stranu
invertera za izmjeni¢nu struju. Odaberite prikladnu sklopku za izmjeni¢nu struju sukladno lokalnim industrijskim standardima i propisima.

(1) NepFipojujte zatéZ mezi st¥ida¢ a spinal stfidavého proudu, ktery je p¥imo pfipojen ke st¥idaci. V opatném pFipadé mize dojit k chybnému vypnuti spinace. @ Pokud je
pouZit spinac stfidavého proudu se specifikacemi nad rdmec mistnich norem, predpisti nebo doporuceni spolenosti Huawei, miZe se stat, Ze se spinac v pfipadé vyjimek
nevypne véas, coz mize zplisobit vazné poruchy. (3) Kazdy stfidal musi byt vybaven vystupnim spinatem st¥idavého proudu. Ke stejnému vystupnimu spinaci stfidavého
proudu nelze pfipojit vice st¥idact. @) Abyste zajistili bezpené odpojeni stfidace od energetické sité v pfipadé, Ze nastane vyjimka, pfipojte na stfidavou stranu st¥idace spinac
stfidavého proudu. Vyberte vhodny spinac stfidavého proudu v souladu s mistnimi primyslovymi normami a predpisy.

(1) Undga at tilslutte belastninger mellem inverteren og den vekselstramskontakt, der er direkte forbundet til inverteren. Ellers kan kontakten udleses ved en fejl. @ Hvis der
anvendes en vekselstramskontakt, der har specifikationer, som ligger uden for lokale standarder, forskrifter eller Huaweis anbefalinger, vil kontakten muligvis ikke sla fra i
tide i tilfeelde af undtagelser, hvorved alvorlige fejl kan opsté. (3 Hver inverter skal veaere udstyret med en vekselstremsudgangskontakt. Der kan ikke sluttes flere invertere til
den samme vekselstramsudgangskontakt. @) For at sikre, at inverteren pa sikker vis kan kobles fra elnettet, ndr der opstar en undtagelse, skal du slutte en
vekselstremskontakt til inverterens vekselstremsside. Vaelg en passende vekselstromskontakt i overensstemmelse med lokale branchestandarder og forskrifter.

1) Arge iihendage elektriseadmeid muunduri ja vahelduvvoolulilliti vahele, mis ihendatakse otse inverteriga. Vastasel juhul véib liliti rakenduda juhuslikult. @ Kui
vahelduvvooluldlitit kasutatakse kohalikest standarditest, eeskirjadest voi Huawei soovitustest erinevate spetsifikatsioonidega, ei pruugi llliti erandite korral digel ajal vdlja
lilituda, mis pdhjustab tdsiseid rikkeid. (3) Igal inverteril peab olema vahelduvvoolu valjundliliti. Mitut inverterit ei saa (ihendada sama vahelduvvoolu valjundliilitiga. @)
Tagamaks, et inverterit saab erandkorras ohutult vooluvdrgust lahti (ihendada, Gihendage vahelduvvooluliiliti inverteri vahelduvvoolu poolega. Valige sobiv vahelduvvooluliiliti
vastavalt kohalikele tédstusstandarditele ja eeskirjadele.

I @ Alé liitd kuormia invertterin ja suoraan invertteriin yhteydessa olevan AC-kytkimen vilille. Muutoin kytkin voi laueta vahingossa. (2) Jos AC-kytkintd on kaytetty paikalliset
standardit, maardykset tai Huawein suositukset ylittavilld maarityksilld, kytkin ei valttamatta pysty katkaisemaan poikkeustapauksissa ajoissa, mikd aiheuttaa vakavia virheitd.
(3 Jokainen invertteri on varustettava AC-lahtokytkimelld. Useita invertterejd ei voi liittda samaan AC-lahtokytkimeen. @) Jotta invertteri voidaan kytked turvallisesti irti
sahkoverkosta poikkeustilanteissa, liitd AC-kytkin invertterin AC-puolelle. Valitse asianmukainen ja paikallisten standardien ja maardysten mukainen AC-kytkin.
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KomnoHeHT OnucaHue HomuHanHo HanpexeHue HoMuHaneH Tok
AC 5Kn6K: 16 A
Mpenopbusa ce: TpucaseH AC npekbcBay 2415V AC 8K:25A
npesknoyBaTen 10Kun 12K:32 A
Komponenta Opis Nazivni napon Nazivna struja
Sklopka za § S . 5K i 6K: 16 A
izmjeniénu struju Preporuceno: trofazna sklopka za izmjeni¢nu struju > 415V AC 8K:25A
T10Ki 12K:32 A
Soucast Popis Jmenovité napéti Jmenovity proud
Spinat stiidavéh 5Ka6K:16 A
plna;rzbrlldjve ° Doporu&eno: trojfazovy jisti¢ st¥idavého proudu >415V AC 8K:25A
10Ka 12K: 32 A
Komponent Beskrivelse Nominel spaending Nominel stremstyrke
5K og 6K: 16 A
Veksoer:italzmsk Anbefalet: trefaset vekselstremsafbryder > 415V vekselstrom 8K: 25 A
10Kog 12K:32 A
Komponent Kirjeldus Nimipinge Nimivool
Vahelduv 5K ja 6K: 16A
voolullit Soovitatav: kolmefaasiline vahelduwvoolu kaitseliliti > 415V AC 8K: 25A
10K ja 12K: 32A
Osa Kuvaus Nimellisjannite Nimellisvirta
5Kja6K: 16 A
AC-vaihto Suositus: kolmivaiheinen AC-katkaisija 2415V AC 8K:25A

10Kja 12K:32 A
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OTCTpaHeTe U30MaLUMOHHNUTE cloeBe Ha uaxoaHus AC 3axpaHBaly, kaben ¢ npenopbuuTenHaTa AbmkuHa (17 - 19 MM), 3a Aa ce yBepuTe, ye KabenHUTe MPOBOAHULM Ca
BKapaHW M3UsI0 B TOUKUTE 33 BKapBaHe Ha NPOBOAHULMTE WM HUKOW M30MALIMOHEH CIOM He € MPUTUCHAT B TOUKWTE 3a BMbKBAHE Ha MPOBOAHULMTE. 3aTerHete kabenHure
NPOBOAHMLM C BBPTALL, MOMEHT OT 2,8 - 3,2 N'm. B npoTvBeH cyuail yCTPOWCTBOTO MOXe Aa He paboTu MpaBWIHO WM Aa ce MOBpeAwW Mo BpeMe Ha paborta.

Uklonite slojeve izolacije s izlaznog kabela za napajanje izmjenicnom strujom na preporucenoj duljini (od 17 do 19 mm) kako biste se pobrinuli da su vodici kabela u
potpunosti unutar pripadajucih utora i da u utorima nije pritisnuta izolacija. Pritegnite vodi¢e kabela uz zatezni moment od 2,8 do 3,2 N-‘m. U suprotnom bi moglo do¢i do
nepravilnog rada uredaja ili oStecenja tijekom rada.

Odizolujte izola¢ni vrstvy vystupniho napéjeciho kabelu AC o doporucenou délku (17-19 mm), aby vodice kabelu byly zcela uvnitf mist pro vloZeni vodicl a Zadna izolacni
vrstva nebyla vtlatena do mist pro vloZeni vodi¢l. Utdhnéte vodice kabelu utahovacim momentem 2,8-3,2 N-m. V opaném pfipadé mlzZe dojit k nespravnému chodu
zafizeni nebo k jeho poskozeni béhem provozu.

Fjern den anbefalede leengde af vekselstremsudgangskablets isoleringslag (17-19 mm) for at sikre, at kablets ledere er helt inde i lederindgangspunkterne, og at der ikke er
presset isoleringslag ind i lederindgangspunkterne. Fastger kablets ledere op til et drejningsmoment pa 2,8-3,2 N-m. Ellers vil enheden muligvis ikke fungere korrekt eller
beskadiges under driften.

Eemaldage sobivas pikkuses (17-19 mm) vahelduvvoolu valjundkaabli isolatsioonikihid, et kaablid oleksid t&ielikult juhtme sisestuspunktides ja isolatsioonikihti ei suruta
juhtme sisestuspunktidesse. Pingutage kaableid péérdemomendiga 2,8-3,2 N-m. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult to6tada voi see voib saada t66 kdigus kahjustada.

IEl Kuori AC-lihtévirtakaapelin eristekerros suositetulta mitalta (17-19 mm), jotta varmistut, ettd johtimet ovat taysin johtimen liitdntapisteessé eikd eristekerrosta ole
puristettuna johtimen liitédntdpisteeseen. Kirista kaapeliliittimet 2,8-3,2 N-m:n momenttiin. Muutoin laite ei valttdmattd toimi oikein tai voi vaurioitua kdyton aikana.
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Priprema signalnih kabela Signaalikaablite ettevalmistamine
Ptiprava signdalnich kabela Signaalikaapeleiden valmistelu
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6 MoaroToBKa Ha CUrHanNHUTe Kabenu Kebes hos leverandaren
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Bsino/ Oparixeso Bsino/ Cuhbo Bsino/ 3eneHo Bsno/ Kadpsieo
OpaHXeBo 3eneHo CUHBO KachsiBo
] A -
Bijela/ . Bijela/ Bijela/ Bijela/
narancasta | Narantasta zelena | Plava plava Zelena smeda a1
[ - o " = e
Bila/ Bila/ | Bil/ Bila/ d
7ova < 4 Zelena Hnéda
oransové | OTaNZOV& | selens | Modrd | oqs | hnéda
Hvid/ | Hvid/ \ e | . |
orange Orange gren Bla Hvid/bla Gron Hvid/brun | Brun
L 1 L
T Valge/ . Valge/ Sinine Valge/ Roheline Valge/
F oranz | Oranz roheline sinine pruun Pruun
- 4
Valkome.n/ Oranssi Val!(omfn/ Sininen Va.lk<-)|nen/ Vihres Valkoinen/ Ruskea '
oranssi vihred |___sininen ____ruskea
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3asemsBaHe Ha
3aLWUTHUA CTTON

Uzemljenje zastitnog sloja

Uzemnéni vrstvy stinéni

Jording af
afskaermningslag

Kaitsekihi maandus

Suojakerrosmaadoitus

- conlie  n
EMMA
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N
w SmartGuard
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KackageH

WHBEPTOP Enextpomep
Kaskadni Mijerac potrosnje
inverter energije

Kaskadovy

stfidac Méfi¢ vykonu

[BY\ Kaskadekoblet A
- inverter Effektmaler
Kaskaaditud Voolumdstja

inverter

sarjaan kytketty g itari
invertteri
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YCTPOWCTBO 3@ KOHTPON
Ha nyncauuute

Uredaj za upravljanje
valovitosti

Zafizeni pro
regulaci zvlnéni

Central
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MpeBkntouBaTten 3a
6bp30 M3KNIOUBaHe

Sklopka za naglo
iskljucivanje

Prepinac rychlého
vypnuti

Kontakt til hurtig
nedlukning

Kiire valjalilitusliliti

Turvakytkin



EnexkTpuueckun Bpb3Ku Elektriske tilslutninger

Elektri¢ni prikljuci Elektritihendus
Elektricka pripojeni Sahkokytkennat
Cebp3BaHe Ha DC BxoasLum Tilslutning af CBbp3BaHe Ha kabenun Ha H6aTepus Tilslutning af batterikabler
3axpaHBallu kabenun jeevnstremsindgangskabler
Povezivanje ulaznih kabela za Alalisvoolu toitekaablite Povezivanje kabela za bateriju Akukaablite ihendamine
napajanje istosmjernom strujom ihendamine
PFipojeni vstupnich DC-sy6ttovirtakaapeleiden Pripojeni kabell baterie Akkukaapeleiden liittiminen
napéjecich kabelt DC liittdminen
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MoHTax Ha Smart Dongle Installation af Smart Dongle

Instaliranje uredaja Smart Dongle Smart Dongle'i paigaldamine

Instalace hardwarového klice Smart Donglen asentaminen
Smart Dongle r 'lr H "

u
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CBbp3BaHe Ha AC nsxoasLy,
3axpaHBaly, kaben

Povezivanje izlaznog kabela za
napajanje izmjeni¢nom strujom

Pripojent vystupniho napajeciho kabelu AC

Tilslutning af et
vekselstremsudgangskabel

Vahelduwoolu viljundkaabli iihendamine

AC-lahtovirtakaapeleiden liittiminen

(]
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Cebpxete PE kaben u HaHeceTe
6051 UK B3EMETE APYTN MEPKU

3a 3awumra.
# PoveZite PE kabel i nanesite boju

ili poduzmite druge mjere zastite.

Pripojte PE kabel a nattete jej
barvou nebo provedte jind
ochranna opatfeni.

Tilslut et PE-kabel, og pafer
maling, eller treef andre
beskyttelsesforanstaltninger.

Uhendage PE-kaabel ja vérvige vdi
kasutage muid kaitsemeetmeid.

Liita PE-kaapeli ja lisdd maalia
tai tee muita suojatoimenpiteita.
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CBBp3BaHe Ha CUTHANHK Kabenu
Povezivanije signalnih kabela
PFipojeni signalovych kabeld
Tilslutning af signalkabler
Signaalikaablite ithendamine
Signaalikaapeleiden liittdminen
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BkntouBaHe Ha 3axpaHBaHeToO U Taending og idriftsaettelse
BbBeXAaHe B eKcrnioataums

ER Ukljucivanje i pustanje u pogon
Zapnuti a uvedeni do provozu Kaynnistys ja kdyttéonotto

aol n n -
w O i L o8
E. -

Sisseliilitamine ja kasutuselevotmine

'. BbBeXaaHe B

ekcnnoartauus

ER Pustanje u pogon

CkaHupanTe QR KoAa 32 MHCTPYKLMU 33 BbBEXAAHE B

Uvedeni do provozu eKcrnoaTaums u Apyru onepaumn
Idriftseettelse -

Kasutuselevdtmine
Kayttéonotto

=

B Skenirajte QR kod za upute za pustanje u pogon i druge
radnje.

Naskenujte QR kéd pro pokyny k uvedeni do provozu a
dalsi operace.
- m S
. Find instruktioner om idriftseettelse og andre handlinger
ved at scanne QR-koden.

L |
Kasutuselevotmise juhiste ja muude toimingute kohta
= I~ = teabe saamiseks skannige QR-koodi.
[ o= - o
i o Skannaa QR-koodi kayttéonotto-ohjeita ja muita

toimintoja varten.
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CNR

Mpwv eykatactrioete 1ov e§0mALOUO, S1aPACTE TIPOCEKTIKA TO EYXELPISLO XPrioNg, Yia va e§oikelwbeite pe TG TAnpodopieg TOU TTPOIOVIOG KAL TLG
npodulagelg acpaleiag. H eyyonon tou poidviog dev kaAvrriel {npiéG oTov eS0TAIGUO TToU TTpokaAoUvTal amno pn Tpnon tTwy odnytwv
amnofnkeuong, petadpopag, Eykaraotacng Kat xpriong mov kabopilovral o€ avtd 1o £yypado Kat oTo eYXELPiSLo Xpong Zapwate Tov Kwdiko QR otov
e€OTTALONO, Yla va Seite To eyXeLpidlo xpriong kat 1 tpoduAaselg aopaleiag Ol TAnpodopieg oto tapdv £yypado UTtoKELVTAL o aAAayn Xwpig
e1domoinon. Exet kataBAndei kaBe mpoomtdbela yia v TpoeTolpacia tou mapdviog eyypddou wote va Stacdallotei n akpifela tou meplexopévou, aAla
OAEG Ol SNAWUELS, oL TTANPOdOPIE KAL Ol GUOTATELG OE AUTO TO £yypado Sev amoteAolV Kavevog ei5oug yyunan, pntr fj CUVETTAYOUEVN.

A berendezés telepitése el6tt olvassa el figyelmesen a felhasznaléi kézikonyvet, hogy megismerje a termékinformaciokat és a biztonsagi
ovintézkedéseket. A termékgarancia nem terjed ki a jelen dokumentumban és a felhasznaléi kézikonyvben meghatarozott tarolasi, szallitasi,
telepitési és hasznalati utasitasok be nem tartasa miatt bekovetkezett késziilékkarokra. Olvassa be a berendezésen talalhaté QR-kdédot a felhasznaléi
kézikonyv és a biztonsagi 6vintézkedések megtekintéséhez. A dokumentumban kézolt adatok elézetes értesités nélkiil valtozhatnak. A dokumentum
elkészitésekor mindent megtettiink annak érdekében, hogy biztositsuk a benne foglaltak pontossagat, azonban a dokumentumban szerepl6 kijelentések,
informacidk és ajanlasok nem mindsiilnek kdzvetlen vagy kdzvetett garancidnak.

Pirms iekartas uzstadiSanas ripigi izlasiet lietotaja rokasgramatu, lai iepazitos ar informaciju par produktu un drosibas pasakumiem. Produkta
garantija neattiecas uz iekartas bojajumiem, kas radusies, neievérojot $aja dokumenta un lietotaja rokasgramata noraditos glabasanas,
transportésanas, uzstadisanas un lietoSanas noradijumus. Noskenéjiet QR kodu uz iekartas, lai apskatitu lietotaja rokasgramatu un drosibas noradijumus.
Saja dokumenta ietverta informacija var tikt mainita bez iepriek$é&ja bridindjuma. Sagatavojot $o dokumentu, ir darits viss iesp&jamais, lai nodro3inatu ta
satura precizitati, tomér 3aja dokumenta ietvertie pazinojumi, informacija un ieteikumi nav uzskatami ne par kada veida garantiju — ne tieSu, ne izrietoSu.

Prie§ montuodami jranga, atidZiai perskaitykite naudotojo vadova, kad susipaZintuméte su informacija apie gaminj ir saugos atsargumo priemonémis.
Gaminio garantija neapima jrangos paZeidimy, atsiradusiy nesilaikant Siame dokumente ir naudotojo vadove nurodyty laikymo, transportavimo,
jrengimo bei naudojimo gairiy. Nuskaitykite ant jrenginio esantj QR koda, kad perZitirétuméte naudotojo vadova ir saugos priemones. Siame dokumente
pateikta informacija gali bati keiciama nepranesus. Rengiant $j dokumenta, visomis iSgalémis stengtasi uztikrinti jo turinio tiksluma, taciau né vienas
pareiskimas, informacija ir rekomendacija Siame dokumente nereiSkia jokios aiskiai iSreikStos arba numanomos garantijos.

Mpen MOHTUpaH-ETO Ha ONpeMaTa, BHUMATENHO NPOUMNTajTE Fo MPMPAUYHUKOT 32 KOPUCHULM 3 ia Ce 3ano3HaeTe co MHcopmaLunTe 3a NpoU3BOAOT U
6e36e4,HOCHUTE MepKU Ha NpeTnasNuBocT. FapaHuMjaTa 3a NPOM3BOAOT He NOKPMBa OLUTETyBak-e Ha onpemarta npeausBuKaHo nopaamn
HenpuapXXyBake [,0 HACOKUTE 3a CKNaAupaHe, MPEeHOC, MOHTUPaHe U KOPUCTEHE LLTO Ce HaBeA,eHN BO 0BOj AOKYMEHT U BO NPUPAYHMUKOT 3a
KopucHuLM. CkeHnpajTe ro QR-KOAOT Ha onpemarta 3a Aa ro npernegate NpupavHUKOT 32 KOPUCHULM M 6e36eHOCHNTE MepKU Ha NpeTnasnnBoCT.
MHdopmMaLmmTe BO 0BOj LOKYMEHT MOXe Aa 6uaaT nsmeHetn 6e3 npetxoaHa HajaBa. HanpaBeHW ce cuTe Hamopy Npu NOAroToBKaTa Ha OBOj AOKYMEHT 3a Aa
Ce oCUrypu TOYHOCTa Ha COAPXUHATA, HO CUTe M3jaBu, MHhOpMaLIMK M NpenopakK BO OBOj AOKYMEHT He NpeTcTaByBaaT HUKaKBa rapaHuuja, U3peuHa unm
nocpegHa.

Prije montiranja opreme paZljivo procitajte korisnicko uputstvo da biste se upoznali sa informacijama o proizvodu i mjerama bezbjednosti. Garancija
ovog proizvoda ne pokriva ostec¢enja opreme koja nastanu uslijed nepostovanja smjernica za skladistenje, transport, ugradnju i koriScenje, koje su
navedene u ovom dokumentu i uputstvu za korisnike. Skenirajte QR kdd koji se nalazi na opremi da pregledate uputstvo za korisnike i mjere bezbjednosti.
Informacije u ovom dokumentu podlijeZzu promjeni bez prethodne najave. Prilikom pripreme ovog dokumenta uloZeni su svi napori kako bi se obezbijedila
tacnost sadrzaja, no nijednaizjava, informacija ili preporuka u ovom dokumentu ne predstavlja garanciju bilo koje vrste, ni eksplicitnu ni implicitnu.
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ATMIALTAOELG EYKATATTAONG
Telepitési kdvetelmények

Jrengimo reikalavimai
Bapar-a 3a MOHTUpaH-e

UzstadiSanas prasibas Zahtjevi za montazu
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MNpoctoipacia kaAwdiwv DC Nuolatinés srovés kabeliy paruosimas
Az egyenaramu kabelek el6készitése M MoaroTByBak-e Ha KabnuTe 3a eAHOHACOUHA CTpyja
Lidzstravas kabelu sagatavosana Priprema kablova za jednosmjernu struju

8 Xpnotyotolriote Toug BeTikoU Kat apvntikoUG LETAAAIKOUG AKPOSEKTEG KAl TOUG oUVSEaoug DC Ttou TtapéxovTal e TOV avIoTpodEa.
Haszndlja az inverterhez mellékelt pozitiv és negativ fémpolusokat és egyendramt csatlakozoékat.
W4 Izmantojiet pozitivas un negativas metala spailes un lidzstravas savienotajus, kas piegadati kopa ar invertoru.

Bl Naudokite teigiamus ir neigiamus metalinius gnybtus bei nuolatinés srovés jungtis, pateiktus kartu su inverteriu.

CHIEm
C

KOpI/ICTeTe M NO3NTUBHUTE U HErAaTUBHUTE METaNTHN TepMUHaNU N NpUKNy4yoLn 3a eaHOHaCoOYHa Cprja LLITO Ceé AO0CTaBeHU CO NHBEPTEPOT.

Koristite pozitivne i negativne metalne terminale i konektore za jednosmjernu struju koji su isporuceni sa inverterom.
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Mpoetolpacia evog kaAwdiouv AC Kintamosios srovés kabelio paruosimas

AC-kabel el6készitése I3 NoaroTByBar-e kaben 3a HaM3MeHMYHa CTpyja
Mainstravas kabela sagatavoSana Priprema kabla za naizmjeni€nu struju

A A

CNR

1) Mn ouvdéete poprtia petagl tou avuotpodéa kat tou Slakdmtn AC Tou cuvséetal ameuBeiag otov aviiotpodéd. AladopeTikd, o SLakOTTNG Uropei va kavel kata Aadog
andlevén. @ Eav xpnoworoleital Stakdrmtng AC pe mpodlaypadEg pn oUMBATEG e Ta TOTIKA TIPATUTIA, TOUG KavovIopoUE A TI 0LOTACELG TG Huawei, 0 S1akomtng
evdéyetal va pnv amevepyorolndei eykaipwg oe mepintwon e€alpéoewy, TipokaAwviag cofapéq BAAReG (3) Kabe avtiotpodéag mpémel va eival e§omAlopévog pe Slakomn
£€080u AC. Aev prtopolv va ouvseBolv TtoAoi aviiotpodeic otov iGlo Sakomtn e€65ou AC. @ TNa va Stacdpalioete 61t 0 aviiotpodéag pmopei va anoouvsebei pe
aodpdlela amo 1o SikTuo NAeKTPodOTNONG o€ Tepinmtwan e§aipeong, ocuvdéate évav diakomtn AC otnv Aeupd AC tou avuotpodéa. EmAESTe évav katdAAnAo Siakormtn AC
oludwva pe Ta ToTKA Blopnxavika mpdtura Kat Toug Kavoviopoug.

(1) Ne csatlakoztasson fogyasztét az inverter és a kdzvetleniil az inverterhez csatlakozd AC-kapcsolé kozé. EllenkezS esetben a kapcsold tévedésbdl kioldoédhat. (2 Ha a helyi
szabvanyokat, eléirdsokat vagy a Huawei ajanlasait meghaladé specifikaci6ju AC-kapcsolét hasznal, eléfordulhat, hogy a kapcsolé kivételes esetekben nem kapcsol ki id6ben,
ami sulyos hibakat okozhat. (3) Minden invertert fel kell szerelni egy kimeneti AC-kapcsoléval. Tébb inverter nem csatlakozhat ugyanahhoz a kimeneti AC-kapcsoléhoz. @)
Annak érdekében, hogy az invertert kivételes esetben biztonsdgosan le lehessen valasztani az elektromos halézatrél, csatlakoztasson egy AC-kapcsolét az inverter AC-
oldaldra. Valassza ki a megfelel6 AC-kapcsolét a helyi ipari szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelel&en.

(1) Nepievienojiet slodzes starp invertoru un mainstravas slédzi, kas tie3i savienots ar invertoru. Pretéja gadijuma slédzis var kladaini atslégties. (2) Ja mainstravas slédzis tiek
izmantots ar specifikacijam, kas parsniedz vietéjos standartus, noteikumus vai Huawei ieteikumus, iznémuma gadijuma slédzis var neizslégties savlaicigi, izraisot nopietnus
bojajumus. (3) Katram invertoram jabat aprikotam ar mainstravas izejas slédzi. Vairakus invertorus nevar savienot ar to paSu mainstravas izejas slédzi Lai nodro3inatu, ka
invertoru var dro3i atvienot no elektrotikla, ja rodas iznémumsituacija, pieslédziet mainstravas slédzi invertora mainstravas pusé. Izvélieties piemérotu mainstravas slédzi
saskana ar viet&jiem nozares standartiem un noteikumiem.

(1) Tarp inverterio ir kintamosios srovés jungiklio, tiesiogiai jungiamo prie inverterio, neprijunkite apkrovy. Priesingu atveju jungiklis gali per klaida suveikti. @) Jei
kintamosios srovés jungiklis naudojamas su specifikacijomis, neatitinkanc¢iomis vietiniy standarty, reglamenty arba ,Huawei” rekomendacijy, iSimties atveju jungiklis gali
laiku neiSsijungti ir sukelti rimty gedimy. (3 Kiekvienas inverteris turi turéti kintamosios srovés iSvesties jungiklj. Keli inverteriai negali prisijungti prie to paties kintamosios
srovés i3vesties jungiklio. @) Norédami uZtikrinti saugy inverterio atjungima nuo elektros tinklo, kai jvyksta iSimtis, prijunkite kintamosios srovés jungiklj prie inverterio
kintamosios srovés pusés. Pasirinkite tinkama kintamosios srovés jungiklj pagal vietinius pramonés standartus ir reglamentus.

() He nosp3yBajTe NoTpoLuyBaun nomery MHBEPTEPOT U MPEKUHYBAUOT 33 HaM3MEHUYHA CTpyja LUTO AMPEKTHO Ce MOBp3yBa CO MHBEPTEPOT. BO CMPOTMBHO, MpekMHyBauoT
MOXe fa Ce aKTMBMpa Mo rpeLwka. (2) AKO ce KOPUCTU MPeKMHYBau 3a HaM3MEHWUHa CTPyja LITO He € BO COTMacHOCT CO NIOKANHUTE CTaHAApAW, MPOMMUCM WMAM MpenopakuTe Of,
Huawei, NpekMHyBayoT MOXe [a He ce UCK/yuM HaBpeMe BO C/lyyaj Ha rpeluka, co LITO Ke HacTaHaT cepuo3Hn pecbektn. (3) Cekoj MHBEpTEP Mopa Aa 6uae onpeMeH co
NpekMHyBay 3a W3/1e3 Ha Hau3MeHuuHa cTpyja. MoBeKe MHBEPTEPU He MOXaT Aa 6uAaaT MOBp3aHM Ha MCTMOT MPEeKMHyBau 3a M3fnesHa HausMeHuuHa cTpyja. @ 3a ga 6upete
CUrypHU [leka UHBepTepoT MoXe 6e36efHO [Aa ce UCK/yun Of enekTpuuHaTa Mpexa Kora Ke ce Cnyuum rpellka, noBp3eTe NpekuHyBay 3a HauM3MeHW4YHa CTpyja cO CTpaHaTa 3a
Hau3MeHUYHa CTpyja Ha MHBepTepoT. M3bepeTe coodBeTeH MpekMHyBau Ha HaW3MeHWYHa CTpyja BO COTMIACHOCT CO /IOKANHUTE CTaHAAPAM W MPOMWUCU BO MHAYCTpujaTa.

1) Nemojte povezivati potro3ale izmedu invertera i prekidaca naizmjeni¢ne struje koji se direktno povezuje na inverter. U suprotnom, prekida¢ moze greskom da se aktivira.

(2) Ako se prekida¢ naizmjeni¢ne struje koristi sa specifikacijama razli¢itim od lokalnih standarda, propisa ili preporuka kompanije Huawei, mozda se nece blagovremeno
iskljuciti u vanrednim situacijama, 3to moZe da dovede do ozbiljnih kvarova. (3) Svaki inverter mora da ima prekida¢ za izlaz naizmjeni¢ne struje. Ne smije se povezivati vise
invertera na isti prekida¢ za izlaz naizmjenicne struje. @ Da biste omogucili bezbjedno iskljucivanje invertera sa elektroenergetske mreze u vanrednim situacijama, poveZite
prekidac¢ naizmjenicne struje na naizmjeni¢nu stranu invertera. Izaberite odgovarajuci prekida¢ naizmjeni¢ne struje u skladu sa lokalnim industrijskim standardima i propisima.
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E€aptnpa Meprypadn OVOMaOoTIKN Tdoh OvVoMaoTiko pelpa
5K kat 6K: 16 A
Awakoéring AC Juviotatat: 1pidpactkdg Slakdmng kukAwpatog AC >415V AC 8K:25A
10K kat 12K: 32 A
Osszetevé Leiras Névleges fesziiltség Névleges aramerdsség
e e e 5K és 6K: 16 A
AC-kapcsolé Ajanlott !‘amrl‘:fa.z'su "alt"’l‘('f?,zo aramd > 415V AC 8K: 25 A
aramkori megszakito 10K és 12K: 32 A
Komponents Apraksts Nominalais spriegums Nominala strava
5Kun 6K: 16 A
Mainstravas slédzis leteicams: trisfaZzu mainstravas jaudas slédzis 2415V AC 8K:25A
10Kun 12K: 32 A
Komponentas Aprasymas Vardiné jtampa Vardiné srové
Kintamosios Rekomenduojama: trifazis > 415V (KS) 5K8"|’<62KS1;5 A
srovés jungiklis kintamosios srovés jungtuvas 10K ir 12K: 32 A
KomnoHeHTa Onuc HomuHaneH HanoH HomuHanHa crpyja
MK MpeknHyBau 3a Mpenopayano: TpochaseH aBTOMATCKN 5Kmn6K: 16 A
HausMeHnuHa npe Kal;a Ba qo. EOM a;eHMaqu f C Haun3smeHunuHa ctpyja 2415V 8K:25 A
cTpyja PEKMHYBaY 33 HaM3MEHWUHa CTPy)a 10K 12K: 32 A
Komponenta Opis Nominalni napon Nominalna struja
= Prekidat 5K i6K: 16 A
ey ._|Preporuceno: trofazni osigurac za naizmjeni¢nu struju > 415V AC 8K:25A
naizmjenicne struje 10K 12K 32 A
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ATIOYUPVWOTE Ta OTpWwHata pévwaong tou kahwdiou 1oxVog §650u AC Katd To CUVICTWHEVO UAKoG (17-19 mm), ya va BeBaiwbeite 6tt oL aywyoi KaAwsiwv
Bpiokovtal mMAnpwg péoa ota onpeia eloaywyng tou aywyol Kat 6tt Sev miEdetal To oTpwpa Hévwong ota onueia eloaywyng tou aywyoul. Xifte toug aywyolg Twv
KaAwdiwv pe porn 2,8-3,2 N'-m. AlapopeTiKd, N CUCKEUR UTTopel va pn Aeltoupyei owotd 1) va kataotpadei katd tn Aettoupyia.

Bontsa ki az AC kimeneti tapkabel szigetel6rétegeit az ajanlott hosszban (17-19 mm) annak érdekében, hogy a kabelvezetdk teljesen a vezet6 behelyezési pontjain beliil
legyenek, és a szigetelréteg ne nyomddjon a vezetd behelyezési pontjaiba. Hlzza meg a kabelvezetéket 2,8-3,2 N m nyomatékkal. Ellenkez6 esetben a készlilék nem
miikodik megfeleléen, vagy mlikddés kdzben megsériilhet.

Nonemiet mainstravas izejas stravas kabela izolacijas slanus ieteicamaja garuma (17-19 mm), lai nodrosinatu, ka kabela vadi pilniba atrodas vadu ievietoSanas vietas un
izolacijas slanis nav iespiests vadu ievietoSanas vietas. Pievelciet kabelu vadus ar griezes momentu 2,8-3,2 N-m. Pretéja gadijuma ierice var nedarboties pareizi vai darbibas
laika tikt bojata.

Nuimkite rekomenduojamo ilgio (17-19 mm) kintamosios srovés iSvesties maitinimo kabelio izoliacijos sluoksnius, kad uZtikrintuméte, jog kabelio laidininkai baty visiSkai
laidininky jterpimo vietose ir joks izoliacijos sluoksnis nebity jspaustas j laidininky jterpimo vietas. Kabelio laidininkus priverzkite 2,8-3,2 N-m sukimo momentu. PrieSingu
atveju jrenginys gali tinkamai neveikti arba gali biti paZeistas veikimo metu.

M3nyneTe ru cnoesute 3a u3onaumja Ha KabenoT 3a HamojyBar-e 3a M3Mle3Ha HaM3MeHWYHa CTpyja cropen, npenopavaHaTta pomkuHa (17-19 mm) 3a ga 6ugete curypHm
[leka CrpoBOAHMLIMTE o[ KabenoT ce LLeNocHO BMETHATU BO TOUKWTE 33 BMeTHyBakbe CMPOBOAHUK U [ieka HUTY efieH C/10j 3a M3onaLmja He e MpUTUCHAT BO TOUKWTE 3a
BMEeTHyBarbe Ha CrPOBOAHUKOT. 3aTerHeTe ru CNpoBOAHULMTE Ha KaGenoT co BpTeXeH MOMEHT of 2,8-3,2 N-m. Bo CnpoTUBHO, MOXHO € ypefoT Aa He paboTu npaBuIHO
WM [a ce OLITETW BO TeKOT Ha paboTaTa.

Skinite izolacione slojeve sa izlaznog kabla za napajanje naizmjeni¢nom strujom u preporucenoj duZini (17-19 mm). Provodnici kabla moraju u potpunosti da budu unutar
tacaka za umetanje provodnika i nijedan sloj izolacije ne smije da bude utisnut u tacke za umetanje provodnika. Pri¢vrstite provodnike kablova obrtnim momentom 2,8-3,2
N-m. Ako to ne uradite, uredaj mozda nece ispravno raditi ili se moZe ostetiti tokom rada.

It
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Mpostolpacia kaAwdiwv oApatog Signaliniy kabeliy paruoSimas

A jelkabelek el6készitése MoaroToBKa Ha CUrHanHUTE Kabnu
Signala kabelu sagatavosana Priprema signalnih kablova
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Teiwon TTPOCTATEVTIKO
OTPWHATOG

Az arnyékold réteg
foldelése

Ekrana slana zemé&jums

Skydo sluoksnio
iZeminimas
3asemjyBarbe Ha
3aLTUTHUOT CNOj
Uzemljenje

zastitnog sloja

EMMA

A

Aladoxika
ouVEEeSEUEVOC
avtotpodéag

Lépcsézetes
inverter

Invertors
kaskade

Kaskadinis
inverteris

KackagHo
nosp3aH
nHBEpTEP

Kaskadni

inverter
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SmartGuard

MeTpntig loxvog

Teljesitménymérd

Jaudas meéritajs

Galios matuoklis

WNHcTpyMmeHT 3a
MepeH-e MOKHOCT

Mijerac snage

-
|
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JUOKEUN EAEYXOU
Kupdtwong

Ripple control
késziilék
Pulsaciju
kontroles ierice

Virpesiy valdymo
jrenginys

Ypen, 3a
KOHTpOnvparse
6paHyBatbe

Uredaj za kontrolu

ALt

-

f=ta

Alakomng taxeiag
arnevepyoroinang

Gyorsledllitasi kapcsold

Atras izslegsanas slédzis
Greito iSjungimo
jungiklis / reagavimo |
poreikj rezimas

MpekvHyBay 3a 6p3o
UCKIyYyBaHe

Prekida¢ za brzo

pomocu talasnih signala iskljucivanje



HAeKTpIKEG OUVEEDELG
Elektromos csatlakozasok

Elektriskie savienojumi

Nuolatinés srovés jvesties maitinimo
kabeliy prijungimas

TOvSeon kKaAwdiwv
LoxVog elcd6dou DC

Bemeneti DC-tapkébelek
csatlakoztatdsa

Lidzstravas ieejas barosanas Povezivanje ulaznih kablova za
kabelu savieno3ana napajanje jednosmjernom strujom

Mosp3yBarbe Kabnu 3a HanojyBarse
3a B/Ie3Ha eiHOHaCcoYHa CTpyja

L [ ]
a » .I
k- =
- =
L O
- a
‘-

Eykatactaon Smart Dongle ,Smart Dongle" diegimas
A Smart Dongle telepitése MoHTuparse Smart Dongle

Smart Dongle uzstadisana Instaliranje uredaja Smart Dongle

Elektros jungtys
EnekTpyUuHM NoBp3yBakba
Elektri¢ni prikljucci

SOVSeon kaAwSiwv pratapiag

Az akkumulatorkabelek Moep3yBakse kabnu 3a 6aTepuja

csatlakoztatasa
Akumulatora kabelu savieno3ana Povezivanje kablova baterije
il -
|
fu— T LI
i
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—
I* i
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F0vdeon kahwdiou loxvog e€650u AC
Kimeneti AC tapkabel csatlakoztatasa

Mainstravas izejas stravas kabela
pieslégsana

Kintamosios srovés iSvesties maitinimo
kabelio prijungimas

MoBp3yBakse kabes 3a HanojyBarbe
3a U3ne3Ha Hau3MeHWYHa cTpyja

Povezivanje izlaznog kabla za
napajanje naizmjeni¢nom strujom
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Juvbéote éva kaAwdlio PE kat
ebapudote xpwpa n Aapete
AdAAa pétpa pootaaciag.

Csatlakoztasson egy PE-kabelt,
és fesse le, vagy tegyen egyéb
védelmi intézkedéseket.

Pievienojiet PE kabeli un
uzklajiet krasu vai veiciet citus
aizsardzibas pasakumus.

Prijunkite apsauginio jZeminimo
kabelj ir nudazykite arba imkités
kity apsaugos priemoniy.

MoBp3eTe PE-kaben n HaHeceTe
60ja nnun npesemete Apyru
3aLWTUTHU MEPKU.

Povezite PE kabl i nanesite boju ili
preduzmite druge mjere zastite.
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Z0vdeon kaAwsiwv onuatoq
A jelkabelek csatlakoztatasa
Signala kabelu savieno3ana
Signaliniy kabeliy prijungimas

MoBp3yBak-e cUrHanHn kabnm

;] Povezivanje signalnih kablova
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Evepyotoinon kal Béon og Asltoupyia Maitinimo jjungimas ir atidavimas eksploatuoti

Bekapcsolas és lizembe helyezés BknyuyBar-e 1 nyLwTartbe BO ynotpeba
Baro3anas ieslégsana un Ukljucivanje i pustanje u pogon

nodosana ekspluatacija

oo " _
e O L

|
= =
'. O¢é0n o€ Aettoupyia
Uzembe helyezés
Nodosana ekspluatacija Tapwote 1oV KwdLKO QR yla odnyieg 6éong oe Aettoupyia
Atidavimas eksploatuoti .. Kat aMeq Aertoupyiec.
Mywrakse Bo ynotpe6a Olvassa be a QR-kédot az lizembe helyezési utasitasokhoz
Pugtanje u pogon és egyéb miiveletekhez.
|-_-.: Skenéjiet QR kodu, lai uzzinatu ekspluatacija nodo3anas
instrukcijas un citas darbibas.
- m Ll
g Norédami gauti atidavimo eksploatuoti instrukcijas ir
atlikti kitus veiksmus, nuskaitykite QR koda.
| |
CkeHupajTe ro QR-KOAOT 3a yNnaTcTBa 3a NyLUTaHe BO
- L = ynoTpe6a 1 Apyrv onepauuu.
[ -
i o Skenirajte QR kdd za uputstva o pustanju u pogon i

drugim operacijama.
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Les brukerhandboken ngye for a gjere deg kjent med produktinformasjonen og forholdsreglene for du installerer utstyret. Produktgarantien dekker
ikke utstyrsskade forarsaket av at man ikke har fulgt retningslinjene for oppbevaring, transport, installasjon og bruk i dette dokumentet og i
brukerhandboken. Skann QR-koden pa utstyret for & se brukerhandboken og forholdsreglene. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Ved
utarbeidelsen av dette dokumentet har vi sa langt som mulig forsgkt a sikre at innholdet er ngyaktig, men ingen av erklaeringene, opplysningene eller
anbefalingene i dokumentet utgjer noen form for uttrykt eller underforstatt garanti.

Antes de instalar o equipamento, leia 0 manual do utilizador com atengdo para se familiarizar com as informacdes sobre o produto e as precaugdes de
segurancga. A garantia do produto ndo cobre danos no equipamento causados pelo incumprimento das diretrizes de armazenamento, transporte,
instalacao e utilizacao especificadas neste documento e no manual do utilizador. Efetue a leitura do cédigo QR no equipamento para ver o manual do
utilizador e as precaucdes de seguranca. As informacdes constantes neste documento estdo sujeitas a altera¢des sem aviso prévio. Foram feitos todos os
esforcos na preparacdo deste documento para garantir a precisdo do contetdo. No entanto, nenhuma das declaragdes, informagdes ou recomendacdes neste
documento constitui algum tipo de garantia, seja expressa ou implicita.

nainte de a instala echipamentul, cititi cu atentie manualul de utilizare pentru a va familiariza cu informatiile despre produs si cu masurile de
siguranta. Garantia produsului nu acopera daunele echipamentului cauzate de nerespectarea instructiunilor de depozitare, transport, instalare si
utilizare specificate in acest document si in manualul de utilizare. Scanati codul QR de pe echipament pentru a vedea manualul de utilizare si masurile de
sigurantd. Informatiile din acest document pot fi modificate fara notificare. La pregatirea acestui document au fost depuse toate eforturile astfel incat sd se
asigure acuratetea continutului, Tnsa enunturile, informatiile si recomandarile din acest document nu constituie nicio garantie de niciun fel, explicita sau
implicita.

Mpe UHcTanupara onpeme NaX/LUBO NPOUUTAjTE KOPUCHUUKO YNYTCTBO Aa 6UCTe ce ynosHanu ca uHcgopmalmjama o npoussoay U Mepama
npepocTpoxxHocTu. FapaHumja npoussoaa He Nokpuea owTtehere onpemMe Npoy3poKOBaHO HEMOLLTOBaHKéM CMEPHULLA 3a CKNaAULLTEHE, TPAHCMOPT,
MHCTanauujy v ynotpe6y, Koje cy HaBeileHe y OBOM [LOKYMEHTY M KOPUCHUUKOM ynyTcTBy. CkeHnpajTe QR KoA Ha onpemu aa 6ucte nperneganu
KOPVCHWYKO YNyTCTBO U Mepe NpeAoCTPOXHOCTU. MIHchopMaLimje y 0BOM AOKYMEHTY MOAIOXKHE Cy NpoMeHaMa 6e3 npeTxogHor obaseLuTersa. Y npunpemu
OBOTr OKYMEHTA YUMH-EHM Cy CBM HANopw [a ce OCUrypa TauHOCT CapXKaja, anu CBe usjase, MH(OPMaLMje U MPENOpyKe y OBOM AOKYMEHTY He NpeAcTaB/bajy
rapaHumjy 61no Koje BpcTe, U3pUUmMTy MU NOAPA3YMEBAHY.

Pred instalaciou zariadenia si pozorne precitajte pouzivatelski prirucku, aby ste sa oboznamili s informaciami o produkte a bezpe¢nostnymi
opatreniami. Zaruka na produkt sa nevztahuje na poskodenie zariadenia spésobené nedodrzanim pokynov na skladovanie, prepravu, instalaciu a
pouZivanie uvedenych v tomto dokumente a v pouZivatelskej prirucke. Ak chcete zobrazit pouZivatelsku prirucku a bezpe¢nostné opatrenia, naskenujte
kod QR na zariadeni. Informacie v tomto dokumente sa m6zu zmenit bez predchadzajlceho ozndmenia. Pocas pripravy tohto dokumentu bolo vynalozené
vietko Usilie na zabezpecenie presnosti jeho obsahu. Ziadne vyhlasenia, informacie ani odport¢ania v tomto dokumente viak nepredstavuji zaruku Ziadneho
druhu, vyslovnu ani predpokladanu.

Pred namestitvijo opreme natanéno preberite uporabniski priro¢nik, da pridobite informacije o izdelku in previdnostnih ukrepih. Garancija izdelka ne
krije poSkodb opreme, ki nastanejo zaradi neupostevanja navodil o shranjevanju, prevaZzanju, namestitvi in uporabi, navedenih v tem dokumentu in
uporabniSkem prirocniku. Opti¢no preberite kodo QR na opremi, da si ogledate uporabniski prirocnik in previdnostne ukrepe. Informacije v tem dokumentu
se lahko spremenijo brez obvestila. Pri pripravi tega dokumenta je bilo vloZenega veliko truda za zagotovitev natancnosti vsebine, vendar nobene izjave,
informacije in priporocila vtem dokumentu ne zagotavljajo nikakrSnega jamstva, izrecnega ali implicitnega.

58



Installasjonskrav 3axTeBu 3a UHCTanauujy

Requisitos de instalacao Poziadavky na inStalaciu

[ Cerinte de instalare Zahteve glede namestitve
|

B L. I S —







[ Klargjere en PE-kabel Mpunpema kabna 3alITUTHOT y3eM/beHa

3 Preparacao de um cabo de PE Priprava ochranného uzemnovacieho kabla
¥ Pregatirea unui cablu PE Priprava ozemljitvenega kabla
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M3 Klargjere DC-kabler Mpunpema kabnoBa 3a jegHOCMepHY CTpYjy

Preparacdo dos cabos de CC Priprava kablov jednosmerného pridu
[X& Pregatirea cablurilor CC Priprava kablov na enosmerni tok

[NB] Bruk de positive og negative metallhylsene og DC-stepslene som fglger med omformeren.

Utilize os terminais metalicos positivo e negativo e os conectores de CC fornecidos com o inversor.

RO Utilizati bornele metalice pozitive si negative si conectorii CC livrati cu invertorul.

KopuctrTe No3vTMBHE 1 HeraTUBHe MeTasiHe TepMUHase U KOHeKTope 3a jeJHOCMEepHY CTPYjy KOju ce MCropy4yjy ca MHBEPTOPOM.
PouZite kladné a zaporné kovové svorky a konektory jednosmerného pridu dodané s meni¢om.

Uporabite negativni in pozitivni kovinski terminal ter prikljucke na enosmerni tok, ki ste jih prejeli skupaj s pretvornikom.

- o =
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M3 Klargjere en AC-kabel Mpunpema kabna 3a HAU3MEHUYUHY CTpYjy

Preparacdo de um cabo de CA Priprava kabla striedavého pradu
[ Pregatirea unui cablu CA Priprava kabla na izmeni¢ni tok

A A

(1) Ikke koble sammen belastninger mellom omformeren og AC-bryteren som kobles direkte til omformeren. Ellers kan bryteren slas av ved en feil. 2 Hvis det brukes en
AC-bryter med spesifikasjoner som ligger utenfor lokale standarder, forskrifter eller Huaweis anbefalinger, kan det hende at bryteren ikke klarer & sla seg av til rett tid
ved unntak, noe som kan forarsake alvorlige feil. 3 Hver omformer ma veere utstyrt med en AC-utgangsbryter. Flere omformere kan ikke koble til samme AC-
utgangsbryter. @) For & serge for at omformeren kan kobles trygt fra stramnettet nar et unntak oppstér kobler du en AC-bryter til AC-siden av omformeren. Velg en
passende AC-bryter i samsvar med lokale standarder og forskrifter i bransjen.

(1) Nao ligue cargas entre o inversor e o interruptor de CA que se liga diretamente ao inversor. Caso contrario, o interruptor pode ser acionado por engano. 2 Se for
utilizado um interruptor de CA com especificagdes que vdo além dos padrdes locais, dos regulamentos ou das recomendagdes da Huawei, o interruptor pode ndo se
desligar atempadamente em caso de excegdes, causando falhas graves. (3 Cada inversor deve estar equipado com um interruptor de saida de CA. Ndo ligue vérios
inversores ao mesmo interruptor de saida de CA. @) Para assegurar que o inversor pode ser desligado em seguranca da rede elétrica quando ocorre uma excegdo, ligue
um interruptor de CA ao lado CA do inversor. Selecione um interruptor de CA adequado conforme as normas e os regulamentos locais do setor.

(D Nu conectati consumatori intre invertor si comutatorul CA care se conecteaza direct la invertor. In caz contrar, comutatorul se poate declansa din greseald. (2) Daci se

foloseste un comutator CA cu specificatii care nu respecta standardele locale, reglementdrile sau recomandarile Huawei, este posibil ca acesta sa nu intrerupa curentul in

timp util in cazul unor exceptii, provocand defectiuni grave. (3 Fiecare invertor trebuie sa fie echipat cu un comutator CA de iesire. Nu se pot conecta mai multe invertoare
la acelasi comutator CA de iesire. @ Pentru a va asigura cd invertorul poate fi deconectat in sigurantd de la reteaua de alimentare atunci cdnd apare o exceptie, conectati
un comutator CA la partea CA a invertorului. Selectati un comutator CA adecvat, in conformitate cu standardele si reglementarile locale in domeniu.

(1) Hemojte noBesnBaTW notpollave usMehy MHBepTOpa UM Mpekupaya 3a HaU3MEHUYHy CTpYjy KOju ce AMPEKTHO MnoBesyje Ha MHBEpPTOp. Y CympOTHOM, Npekuaay Moxe
rpeLwKoM Aa ce akTvBumpa. (2) AKO ce KOpUCTW MpeKkMaay 3a HausMeHWuHy CTpyjy ca cneumdmkaumjama Koje HUCY y ckiafy C SIoKanHUM CTaHAapAvMma, nponucuMa unm
nperopykama komnaHuje Huawei, npeknaay moxga Hehe ycrneTu Aa ce UCK/byuM Ha Bpeme y Clyuajy u3yseTaka, LITO MOXe [a M3a3oBe 036u/bHe kBapose. (3) CBaku
MHBEpTOpP Mopa Aa 6yae onpemMsbeH M3MasHUM MpeKknaayeM 3a Hau3MeHUUHy CTpyjy. Ha UCTV u3nasHu npekupay 3a HausMeHWuHy CTpyjy He MoXe [a ce MoBeXe Bulue
uHBepTopa. 4) [la 61 ce ocurypano Aa vHBepTop Moxe 6e36eHO Aa ce UCK/bYUM U3 eneKTpuUuHe Mpexe kaja Aofe [0 u3yseTka, NMoBexuTe npeknaad 3a HausMeHUUHy
CTpYjy Ha CTpaHy Hau3MeHU4He CTpyje Ha uHBepTopy. W3abepute oprosapajyhu npeknpay 3a HauMeHWYHy CTpyjy Y cknafy ca SIoKasHUM UHAYCTPUCKUM CTaHAapAUMa
1 nponucuma.

() Nepripajajte zataze medzi meni¢ a prepinat striedavého prudu, ktory sa priamo pripaja k meni¢u. V opa¢nom pripade méze déjst k chybnému vypnutiu prepinaca. 2
Ak sa pouZije prepinac striedavého prudu so Specifikdciami nad rdmec miestnych noriem, predpisov alebo odporicani spolocnosti Huawei, prepinac sa v pripade
mimoriadnej udalosti nemusi véas vypnit, o méZe spdsobit vaznu poruchu. (3 Kazdy meni¢ musi byt vybaveny prepinaom vystupu striedavého prudu. Viacero menicov
sa hemdZe pripojit k tomu istému prepinacu vystupu striedavého pradu. @ Aby ste zabezpeili bezpetné odpojenie menica od elektrickej siete v pripade, Ze nastane
mimoriadna udalost, pripojte prepinac striedavého prddu na stranu striedavého pridu menica. Zvolte vhodny prepinac striedavého pradu v stlade s miestnymi
priemyselnymi normami a predpismi.

(1) Ne priklju¢ujte obremenitev med pretvornikom in stikalom izmeni¢nega toka, ki je neposredno povezano s pretvornikom. Sicer se stikalo lahko nehote preklopi. @ Ce
uporabljate stikalo izmeni¢nega toka s specifikacijami, ki niso v skladu z lokalnimi standardi, predpisi ali priporocili druzbe Huawei, se stikalo v nenavadnih primerih morda
ne bo izklopilo v ustreznem ¢asu, kar lahko povzroti resne okvare. (3) Vsak pretvornik mora biti opremljen z izhodnim stikalom izmeni¢nega toka. Ni mogoce prikljutiti ve¢
pretvornikov na isto izhodno stikalo izmeni¢nega toka. @) Za zagotavljanje varne izkljugitve pretvornika od omreznega napajanja v izrednih okolid¢inah, prikljucite stikalo
izmenitnega toka na stran pretvornika z izmenicnim tokom. Izberite ustrezno stikalo izmenicnega toka v skladu z lokalnimi industrijskimi standardi in predpisi.
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Komponent Beskrivelse Merkespenning Merkestrem
[NB] 5K og 6K: 16 A
AC-bryter Anbefalt: trefaset AC-automatsikring 2415V AC 8K:25A
10Kog 12K:32 A
Componente Descricdo Tensdo nominal Corrente nominal
5Ke6K: 16 A
Interruptor de CA Recomendacdo: disjuntor de CA trifasico 2415V CA 8K:25A
10Ke 12K:32 A
Componenta Descriere Tensiune nominala Curent nominal
= 5K'si 6K: 16 A
Comutator CA Recomandat: disjunctor CA trifazat >415V CA 8K:25A
10Ksi 12K: 32 A
KomnoHeHTa Onuc Ha3uBHKM HanoH HasmBHa cTpyja
Mpeknpay 3a n | . 5Kmn6K: 16 A
HaU3MEHMUHY peropyueHo: TpopasHu CTpyjHM Npeknaay > 415V AC 8K: 25 A
cTpyy Han3MeHWUYHe cTpyje 10Kun 12K: 32 A
Komponent Popis Menovité napdtie Menovity prad
Prepinac 5Ka6K:16 A
stried F’)h id Odporucané: trojfazovy istic striedavého pradu >415V AC 8K:25A
aveno prudu 10Ka 12K: 32 A
Sestavni del Opis Nazivna napetost Nazivni tok
Stikalo 5Kin 6K: 16 A
Priporoceno: trifazni odklopnik izmeni¢nega toka > 415V AC 8K:25A

izmeni¢nega toka

10Kin 12K: 32 A
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Fjern isolasjonslagene til AC-utgangskabelen med anbefalt lengde (17-19 mm) for 4 sikre at kabellederne er helt inne i lederinnferingspunktene og at ingen isolasjonslag
er presset inn i lederinnferingspunktene. Stram kabellederne til et dreiemoment pa 2,8-3,2 N-m. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke kjorer slik den skal eller at den
skades under bruk.

Remova as camadas de isolamento do cabo de alimentagdo de saida de CA com o comprimento recomendado (17-19 mm) para garantir que os condutores do cabo estdo
totalmente inseridos nos pontos de inser¢do dos condutores e que nenhuma camada de isolamento é inserida nos pontos de inser¢do dos condutores. Aperte os condutores
dos cabos com um bindrio de aperto de 2,8-3,2 N-m. Caso contrario, o dispositivo pode ndo funcionar corretamente ou ser danificado durante o funcionamento.

Indepartati straturile izolatoare ale cablului electric CA de iesire pe lungimea recomandatd (17 - 19 mm) pentru a va asigura c3 toti conductorii din cablu se afld complet
n interiorul punctelor de inserare a conductorului si cd niciun strat de izolatie nu este presat in punctele de inserare a conductorului. Strangeti conductorii cablurilor la un
cuplu de 2,8 - 3,2 N'm. Tn caz contrar, dispozitivul ar putea s& nu functioneze corect sau sa fie deteriorat in timpul functionarii.

CKvHUTE M30MaLMoHe ClojeBe M3nasHor kabna 3a Hamajake Hau3MeHUUYHOM CTPYjoM 3a npernopyyeHy AyxuHy (17-19 mm) aa 6ucte 6unm curypHu ga ce NpoBOAHWLIM
kabna y NOTNyHOCTU Hanase yHyTap Tayaka ymeTarba NPOBOAHVKA M [a HWjedaH W30MauMoHN Coj HUje YTUCHYT y Tauke yMeTarba NPOBOAHMKA. 3aTerHuTe NpoBOJHUKE
kabna MomeHToM opf 2,8-3,2 N-m. Y cynpoTHoM, ypehaj Moxaa Hehe NpaBUIHO paguTU UM Ce MOXE OLUTETUTU TOKOM paja.

Odstrafite izolaéné vrstvy napéjacieho kabla vystupu striedavého prudu o odporicant dizku (17 - 19 mm), aby sa vodice kabla nachadzali tplne vo vnitri bodov vloZenia
vodicov a aby do bodov vloZenia vodifov nebola vtlacena Ziadna izolaénd vrstva. Vodice kabla utiahnite momentom 2,8 - 3,2 N-‘m. V opa¢nom pripade méze ddjst k
nespravnemu chodu zariadenia alebo k jeho poskodeniu pocas prevadzky.

Odstranite priporoceno dolzino (17-19 mm) izolacijske plasti izhodnega napajalnega kabla na izmenicni tok ter tako zagotovite, da so prevodniki v kablu povsem
vstavljeni v tocke za vstavljanje prevodnikov in se teh tock ne dotika nobena izolacijska plast. Zategnite prevodnike v kablu z navorom 2,8-3,2 N-m. V nasprotnem primeru
se lahko zgodi, da naprava ne bo pravilno delovala ali se bo med delovanjem poskodovala.

AL t_éa’f-é - qé;
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Klargjere signalkabler
Preparacao dos cabos de sinal
[X& Pregatirea cablurilor de semnal

Mpunpema curHanHux kabnoBsa

Priprava signdlnych kablov
Priprava signalnih kablov
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Jording av skjoldlag

Protecdo de
ligacdo a terra

Legare la masa prin
stratul de ecranare

Y3emrbere
3alUTUTHOr Croja

Uzemnenie tieniacej
vrstvy

Ozemljitev
zascitne plasti

PT-PT

EMMA

e
i

SmartGuard

A

Kaskadeomformer

Inversor em
cascata

Invertor in cascada

KackapgHu
VHBEpPTOp

Meni¢ v kaskade

Kaskadni pretvornik
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Stremmaler

Medidor de
poténcia

Contor electric
Mepau cHare

Merac vykonu

Merilnik moci
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Ripple-kontrollenhet

Dispositivo de controlo
de ondulagdo residual

Dispozitiv de control
al ondulatiei

Ypehaj 3a koHTpony
punna

Zariadenie na
reguldciu vinenia

Naprava za
nadzor delovanja

Rask utkoblingsbryter

Interruptor de paragem
rapida

Comutator de oprire
rapida

Mpeknpau 3a 6p30
UCK/bYyUMBatbe
Prepinac rychleho
vypnutia

Stikalo za hiter izklop



DT Elektriske tilkoblinger
Ligagdes elétricas

[ Conexiuni electrice

DE  Koble til DC-inngangskabler MoBesnBatbe ynasHux kabnosa 3a
Hanajakbe jeflHOCMEPHOM CTpyjoM
Ligagdo dos cabos de Lo P <
[ PT-PT|
alimentacdo de entrada de CC Frlpmeme ngpajaach kgblov .
jednosmerného vstupného pradu

m Conectarea cablurilor Prikljucitev vhodnih
electrice CC de intrare kablov na enosmerni tok
m "
|
a »
s ¥ i
= H
]
-

I Installere Smart Dongle WHcTanuparbe ypehaja Smart Dongle
Instalacdo do Smart Dongle In$taldcia Smart Dongle
[ nstalarea Smart Dongle Namestitev naprave

Smart Dongle
il Tl

. I =
-

EnekTpuuHe Bese

Elektrické pripojky

Elektri¢ne povezave
DB Koble til batterikabler

Ligacdo dos cabos de bateria

[ Conectarea cablurilor bateriei

MoeesnBatbe kabnosa GaTepuje
Pripojenie kablov batérie

Prikljucitev kablov baterije
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Koble til en AC-utgangskabel

Ligacdo de um cabo de
alimentacdo de saida de CA

Conectarea unui cablu electric
CA de iesire

MoBe3nBarbe n3nasHor kabna 3a
Hanajarbe Han3mMeHNYHOM CTPYjoM

Pripojenie napdjacieho kabla
vystupu striedavého pridu

Prikljucitev izhodnega kabla na
izmenicni tok

P
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D] Koble til en PE-kabel og bruk

maling eller ta i bruk andre
metoder for beskyttelse.

# Ligue um cabo de PE e aplique

tinta ou tome outras medidas de
protecdo.

Conectati un cablu PE si aplicati
vopsea sau luati alte masuri de
protectie.

MoBexwTe Kabn 3aLWTUTHOR
y3eMrberba U HaHecuTe 60jy unun
npepy3muTe Apyre Mepe 3aluTuTe.

Pripojte ochranny uzemtiovaci
kabel a pouZzite farbu alebo
vykonajte iné ochranné opatrenia.
Prikljucite ozemljitveni kabel in
nanesite barvo ali izvedite druge
varnostne ukrepe.

e

P

. e

DB Koble til signalkabler
(BN Ligacdo dos cabos de sinal

RO Conectarea cablurilor de semnal
MoBe3nBakrsLe CUrHaNHUX Kabrosa
Pripojenie signalnych kablov
Prikljucitev signalnih kablov



M3 Oppstart og igangkjering YK/byunBak-€e 1 nyLiTake y pajg,
Ligacdo e colocagao em funcionamento Zapnutie a uvedenie do prevadzky

[ Pornirea si punerea in functiune Vklop in zacetek uporabe

i:lll'}. 1 n -
=R *
ﬂ -

-. DB Igangkjering

o)

e

Colocacdo em
funcionamento

Punerea in functiune INB] zﬁ(ajrrw:h(gi—dliio:;:rfor igangkjeringsinstruksjoner og
MywTarey pag 1 '
Uvedenie do prevadzky Efetue a leitura do c6digo QR para obter instrucdes
7 de colocagdo em funcionamento e outras operagoes.
agon
RO Scanati codul QR pentru instructiuni de punere n
functiune si alte operatiuni.
IS (EE EE—
! CkeHunpajTe QR Kop, 3a ynyTcTBa 3a nNyLwTake y pag u
Apyre onepauuje.
|
Pokyny na uvedenie do prevadzky a dalSie operacie
" = ziskate naskenovanim kédu QR.
= _ 1 - i
It o . ) I M
L Opti¢no preberite kodo QR za navodila za zaletek

uporabe in druge funkcije.
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Innan du installerar utrustningen ska du ldasa anvdandarhandboken noggrant fér att bekanta dig med produktinformationen och eventuella
sdkerhetsatgarder. Produktgarantin tiacker inte skada pa utrustningen som uppstar pa grund av att riktlinjer avseende forvaring, transport, installation
och anvandning i detta dokument och anvandarhandboken inte f6ljs. Du kan skanna QR-koden pa utrustningen for att se anvéandarhandboken och
sakerhetsatgdrderna. Informationen i detta dokument kan @ndras utan foregdende varning. Alla anstrangningar har gjorts vid utarbetandet av detta dokument
for att sakerstélla att innehallet ar korrekt. Dock kan inga pastdenden, ingen information och inga rekommendationer i dokumentet garanteras pa nagot satt,
uttalat eller outtalat.

Ekipman kurulumundan 6nce iiriin bilgilerini ve glivenlik dnlemlerini 6grenmek icin kullanici kilavuzunu dikkatlice okuyun. Bu belgede ve kullanici
kilavuzunda belirtilen saklama, tasima, kurulum ve kullanim talimatlarina uyulmamasindan kaynaklanan ekipman arizalan, iiriin garantisi kapsaminda
degildir. Kullanici kilavuzunu ve giivenlik 6nlemlerini goriintiilemek icin ekipman lizerindeki kare kodu tarayin. Bu belgedeki bilgiler bildirimde bulunulmadan
degistirilebilir. Bu belgenin hazirlanmasi sirasinda igeriginin dogru olmasi icin her tiirlii hassasiyet gosterilmistir, ancak bu belgede yer alan hicbir ifade, bilgi ve
oneri acik veya zimni herhangi bir tlirde bir garanti teskil etmez.

Mepep, ycTaHOBNEHHAM 06/1aAHAHHSA YBAXKHO 03HaloMTecs 3 iHcbopMaLiielo Npo NpoayKT i 3axoau 6e3neku B LbOMy NOCiIGHUKY. FapaHTis Ha NPOAYKT He
NOLUMPIOETLCA Ha BUNAAKMW NOLLKOMKeHHA 061aHaHHA Yepes Hel0TPUMaHHA BKasiBOK LL,0/,0 36epiraHHs, TPaHCMOPTYBaHHSA, yCTAHOB/IEHHSA Ta
BUKOPUCTaHHS, IKi HABeAEHO B LibOMY AOKYMEHTi 1 NoCi6HUKY KopucTyBaua. 3ickaHyite QR-koa Ha o6nafHaHHi, Wob nepernsiHyT! NoCiGHUK KOpUCTyBaYa 1
iHcbopmaLito npo 3axoam 6e3neku. IHpopmaLiis B LibOMY AOKYMEHTI MOXe 3MiHIoBaTUCS 6e3 nonepemxeHHs. Mif vac nNiarotyBaHHs LbOro AokyMeHTa 6yno
[OKNafeHo BCiX 3ycunb Ansi 3abe3rneveHHs TOUHOCTi Moro BMiCTy, MpoTe XOAHI TBEPAXKEHHS, BIAOMOCTI UM pekomMeHAaLlii, HaBefeHi B LibOMY JOKYMEHTi, He €
>KOAHOK (hOPMOIO rapaHTii, BUpaXKeHOI MPsSIMO UM HeMpsiMO.
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Forbereda likstromskablar
DC Kablolarini Hazirlama
MigrotyBaHHa KabeniB NOCTINHOro CTpymMy

Anvand de positiva och negativa metallterminalerna och likstromskontakterna som medfoljer vaxelriktaren.
invertor ile birlikte saglanan pozitif ve negatif metal terminaller ile DC konnektérlerini kullanin.

BukopucToByiTe NO3UTUBHY i HeraTUBHY MeTasneBi Knemu Ta 3'€4HyBaYi NOCTIHOIO CTPYMy, SiKi MoCTavatoTbCs 3 iIHBEPTOPOM.
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Forbereda en vaxelstromskabel
5 AC Kablosunu Hazirlama

MigrotyBaHHA Kabento 3MiHHOFO CTpyMy

A A

(1 Anslut inte belastningar mellan véxelriktaren och véxelstrémsbrytaren som ansluter direkt till véxelriktaren. Annars kan brytaren utlésas av misstag. 2 Om en
véxelstromsbrytare anvands med specifikationerna utdver lokala standarder, bestammelser eller Huaweis rekommendationer kan det hdnda att brytaren inte inaktiveras i rétt
tid vid undantag, vilket kan orsaka allvarliga fel. (3 Varje véxelriktare maste vara utrustad med en véxelstrémsbrytare fér utgang. Flera véxelriktare kan inte anslutas till
samma véxelstrémsbrytare for utgéng. @) For att se till att véxelriktaren kan kopplas bort sakert fran kraftndtet nér ett undantag uppstar ska en véxelstrémsbrytare anslutas
till vaxelriktarens vaxelstromssida. Valj en ldmplig véxelstromsbrytare i enlighet med lokala branschstandarder och bestammelser.

@ invertdr ile dogrudan invertdre baglanan bir AC anahtari arasina yiik baglamayin. Aksi takdirde, anahtar yanlislikla atabilir. @ Yerel standartlarin, diizenlemelerin veya
Huawei'in 6nerilerinin dtesinde teknik dzelliklere sahip bir AC anahtar kullanilirsa anahtar, istisnai durumlarda zamaninda kapanmayabilir ve ciddi arizalara neden olabilir. (3)
Her invertdr bir AC gikis anahtarina sahip olmalidir. Birden fazla invertor ayni AC ¢ikis anahtarina baglanamaz. @) Bir istisna meydana geldiginde invertorin giig sebekesiyle
olan baglantisinin glivenli bir sekilde kesilebilmesini saglamak icin invertoriin AC tarafina bir AC anahtari baglayin. Yerel sektdr standartlari ve diizenlemeleri ile uyumlu olarak
uygun bir AC anahtar segin.

(1 He nigkntouaiTe CroXuBadi HaBaHTaXeHHs MiX IHBEPTOPOM i MEPEMMKAYEM 3MIHHOMO CTpyMy, IKUIl 3'€4HAHO 6e3nocepeHbo 3 iHBEPTOPOM. |HaKLe nepeMukay Moxe
NOMWNKOBO BUMUKATUCA. (2) SIKLLO BUKOPUCTOBYETLCS MEpeMMKay 3MiHHOrO CTPyMy, XapaKTepuUCTUKM SIKOro He BiAMNoBiAatoTb MiCLLEBUM CTaHAapTaM, HopMaTBam a6o
pekoMeHAaLisiM Huawei, nepeMmkay Moxe He BUMUKATUCH BUYACHO B Pasi BUHWUKHEHHS BUHATKOBUX CWTYaLLil, LLO CMPUUMHUTL Cepito3Hi HecrpasHoCTi. (3) KoxeH iHBepTOp
060B'A3k0BO MOTPiIGHO 06nafHaTV BUXiOHUM MepeMuKayeM 3MIHHOrO CTpyMy. He MOXHa NiAKIOUMTU Kiflbka iHBEpTOpiB 40 OAHOTO BWXIAHOrO Nepemukaya 3MiHHOTO CTpyMmy.
@) LLLo6 iHBepTOp MOXHa 6y/no 6e3reuHo Bif'€qHATV Bif ENEKTPOMEPEXi B Pasi BUHWKHEHHS BUHSITKOBOI CUTYaLji, MiAKMIOUITE MEPEMMKAY 3MIHHOTO CTPYMy 3 60Ky 3MiHHOrO
CTpyMy iHBepTOpa. BubepiTb nepemMukay 3MiHHOroO CTpyMy, iK1 BiAMOBIAA€E MiCLLEBUM rany3eBUM CTaHAapTam i HopMaTMBaM.
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Komponent Beskrivning Markspanning Markstrom
5K och 6K: 16 A
Vaxelstromsbrytare Rekommenderas: trefas AC-strémsbrytare > 415V véxelstrom 8K:25A
10K och 12K:32 A
Bilesen Aciklama Nominal Gerilim Nominal Akim
5K ve 6K: 16 A
AC anahtari Onerilen: ii¢ fazli AC devre kesici 2415V AC 8K:25A
10Kve 12K:32 A
KomnoHeHT Onuc HomiHanbHa Hanpyra HomiHanbHa cuna ctpymy
nsegi‘m"g;z” PekoMeHyeTbCs: TpUasHW aBTOMaTUUHMIA > 415 B 3MiHHOrO CTpyMY oK ;aK,62§ 1\6 A
Crpymy BUMWMKaY 3MiHHOFO CTPYMy = 10K 13 12K: 32 A
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A A

Skala av isoleringsskikten for den utgdende vaxelstromskabeln enligt rekommenderad ldngd (17-19 mm) for att garantera att kabelledarna &r helt inuti ledarens
inforingspunkter och att inget isoleringsskikt &r intryckt i ledarens inféringspunkter. Dra at kabelledarna med ett vridmoment pé 2,8-3,2 N-m. Annars kan det handa att
enheten inte fungerar korrekt eller att den skadas under driften.

Kablo iletkenlerinin tamamen iletken ekleme noktalarinin icinde olmasini ve iletken ekleme noktalarina herhangi bir yalitim katmaninin bastirilmamasini saglamak igin AC
cikist gui¢ kablosunun yalitim katmanlarini 6nerilen uzunluga (17-19 mm) goére soyun. Kablo iletkenlerini 2,8-3,2 N-m torka kadar sikin. Aksi takdirde, cihaz diizgiin
calismayabilir veya calisma sirasinda hasar gorebilir.

3HiMiTb pekoMeHAoBaHy AOBXWHY i3onsiuiiHoro wapy (17-19 MM) 3 BUXiAHOTO Kabento XUBMEHHS 3MIHHOrO CTpyMy, W06 xunu kabento nosHicTio (i 6e3 isonsuiHoro
Wwapy) po3TaLLOBYyBanucs BCepeAuHi po3'eMiB AN1s XWr. 3aTATHITb PO3'EMU 3 KPYTHUM MOMeEHTOM 2,8-3,2 H-M. IHaKLwe NpucTpiii MoXe MpaLoBaTy HeHaNeXHUM UYMHOM abo
MOLUKOAMTUCS Nif, Yac ekcryaTadii.

5. B4 iywm R

LB
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Skydda lagrets jord
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Kaskadkopplad Effektmatare  Krusningskontr Snabbavstangningsbrytare
Kalkan katmani véxelriktare ollenhet
Basamaklandinlmis e d Dalgacik
irvertor Glig dlger Kontrolii cihaz  Hizll kapatma anahtan
KackaaHui NiunnbHWK EOZMTCTEI'_&'D'M Mepemukau ans
iHBepTOp enekTpoeHeprii nyn b'Zaui'l' LIBWAKOIO BUMKHEHHSA

81



Anslutaingaende likstromskablar Ansluta batterikablar

DC Girisi Gii¢ Kablolarini Baglama Pil Kablolarinin Baglanmasi
MiAKMIOUeHHS! BXiAHUX KaGerliB XNB/EHHS MOCTIHOrO CTpyMy B3 nigkniouents kabenis akymynsitopa

Installera Smart Dongle
Smart Dongle'in Takilmasi

YcTtaHoBneHHs Smart Dongle

STE




. ' - IT 'Il l N Anslut en jordkabel och I
.

| I 5 Ansluta en utgdende véxelstrémskabel applicera férg eller vidta andra
skyddsatgarder.
I = - AC Cikisi Glic Kablosunun Baglanmasi Bir PE kablosu baglayin ve boya
[ L I:'1‘ uygulayin veya diger koruma
| | 1. e f MigKtoUeHHs BUXiLHOTO Kabento onlemlerini alin.
. = o n = m : XXWUBEHHS 3MIHHOIO CTpyMy ni,qullO“Iin d)OTOGﬂeKTPVI'-'IHVIi;I
kabenb i HaHeciTb hapby abo
| 3aCToCyNTe iHLWi 32C06M 3aXUCTY.
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Ansluta signalkablar

| Sinyal Kablolarinin Baglanmasi

I MiaKNtoUYeHHS cUrHanbHUX kabenis
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Start och driftsattning
8 Acma ve Devreye Alma

YBIMKHEHHS1 1 yBeJ€HHSA B eKCcrnJyaTauito
=~ - "
w O ' L *au
B
& =

Driftsattning
Skanna QR-koden for driftsattningsinstruktioner och
andra atgarder.

Devreye alma N
YBeieHHs B eKcrnyaTaLiio Devreye alma talimatlan ve diger islemler icin kare
kodu taratin.
'l:EE 3ickaHyinTe QR-KopA, W06 nepernsaHyTV iHCTpYKUi Wwono

CEE BBeZleHHs B eKCryaTaL,ito Ta 34iCHEHHS iHLLUKUX onepaLiiii.
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