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1 Despre acest manual

Acest manual contine date despre produs, instructiuni de instalare, o descriere a conexiunii electrice, punerea in functiune,
depanarea si intretinerea incarcatorului. Va rugam sa cititi acest manual inainte de instalare si punerea in functiune. Toti
instalatorii si utilizatorii trebuie sa fie familiarizati cu functiile si caracteristicile produsului, precum si cu instructiunile de
siguranta. Manualul poate fi modificat fara notificare prealabila. Informatii suplimentare despre produs si cele mai recente
documente pot fi gasite la_https://en.goodwe.com.

1.1 Domeniu de aplicare

Manualul se aplica incarcatoarelor enumerate mai jos (denumite in continuare ,HCA”).

®  GWT7K-HCA-20
® GWI11K-HCA-20
®  GW22K-HCA-20

1.2 Publicul tinta

Acest manual este destinat exclusiv personalului calificat si cu experienta. Acesta trebuie sa fie familiarizat cu produsul, cu
standardele relevante si cu instalatiile electrice.


https://en.goodwe.com/
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1.3 Definitia simbolurilor

n acest manual, avertismentele clasificate sunt definite dupd cum urmeaza:

A PERICOL

Indica un risc ridicat care ar putea duce la deces sau la vatamari grave.

A AVERTISMENT

Indica un risc moderat care ar putea duce la deces sau la vatamari grave.

A

Indica un pericol minor care poate duce la leziuni usoare sau moderate.

Indica sublinierea si completarile aduse textului. Sau se referd, de asemenea, la specificatii si metode de lucru pentru

rezolvarea problemelor legate de produs si economisirea timpului.
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2 Masuri de siguranta

Asigurati-va ca respectati urmatoarele instructiuni de siguranta in timpul functionarii.

Tncarcatorul respecta reglementarile de siguranta relevante. V& rugadm s& respectati toate instructiunile de siguranta si
precautie Tnainte de utilizare. Utilizarea incorectd poate duce la vatamari corporale sau la pagube materiale, deoarece
incarcatoarele sunt dispozitive electrice.

2.1 siguranta generala

* Informatiile din acest manual de utilizare pot fi modificate ca urmare a actualizarilor produsului sau din alte
motive. Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, acest manual nu inlocuieste etichetele de pe produs sau
instructiunile de siguranta cuprinse in manualul de utilizare. Toate descrierile din acest manual au doar caracter
orientativ.

e Tnainte de instalare, cititi manualul de utilizare si familiarizati-va cu produsul si cu masurile de precautie.

® Toate lucrarile de instalare trebuie efectuate de tehnicieni instruiti si competenti, care sunt familiarizati cu standardele
locale si cu reglementarile de siguranta.

® Pentru a asigura siguranta personald, utilizati scule izolate atunci cand operati dispozitivul si purtati
echipamentul de protectie personala necesar.
Echipament de protectie. Purtati méanusi antistatice, haine si bratari antistatice atunci cand atingeti dispozitive electronice,
pentru a proteja incarcatorul impotriva deteriorarii.

® Urmati cu atentie instructiunile de instalare, functionare si configurare din acest manual. Producatorul nu este
raspunzator pentru deteriorarea echipamentului sau vatamarea corporala rezultata din nerespectarea
instructiunilor. Pentru mai multe informatii despre garantie, vizitati: https://en.goodwe.com/warranty.

2.2 Siguranta incarcatorului pentru vehicule electrice

PERIC

® Nuincercati sa demontati singuri modulele incarcatorului. Cablul de incarcare nu trebuie prelungit. Acest lucru ar
putea reduce clasa de protectie IP sau ar putea crea un risc de electrocutare.

* Dispozitivul este potrivit numai pentru incarcarea vehiculelor electrice (denumite in continuare EV). Nu trebuie
incarcate alte dispozitive.

* Dupa utilizarea conexiunii de incarcare, va rugam sa acoperiti corespunzator mufa de incarcare si sa
infasurati cablul de incarcare in jurul incarcatorului.

e Incarcatorul si cablul nu trebuie indoite, rasucite sau incurcate excesiv. In caz contrar, dispozitivul se poate
deteriora.

¢ Tnainte de instalare, intretinere si alte proceduri de operare, deconectati incarcatorul si intrerupatoarele din amonte.
®  Este strict interzisa atingerea conexiunii de incarcare in timp ce incarcatorul functioneaza.

A AVERTISMENT

Verificati periodic capacul si carcasa incarcatorului prin inspectie vizuala.



https://en.goodwe.com/warranty
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PERICOL

* Toate etichetele si marcajele de avertizare trebuie s fie vizibile dupa instalare. Etichetele de pe sistem nu trebuie
acoperite, sterse sau deteriorate.

® Urmatoarele avertismente se afla pe incarcator:

PERICOL DE TNALTA TENSIONARE: Descarcare intarziatd. Dupa oprirea
Tn timpul functionarii exista alimentarii, asteptati 5 minute pana cand
tensiune Tnalté. componentele sunt complet descarcate.

Deconectati dispozitivul de la sursa -
de alimentare si C, ’:
opriti-l Tnainte de a lucra la acesta. = 7 Smin

Va rugdm sa cititi manualul Exista riscuri potentiale.

de utilizare " inainte Tmbracati-va cu echipamentul de

de aincepe utilizarea. protectie personala necesar inainte de a
incepe lucrul.

Pericol de temperatura ridicata. Din Tncarcatorul nu trebuie aruncat

cauza riscului de arsuri, dispozitivul nu impreuna cu deseurile menajere.
|

ij trebuie atins in timpul functionarii. Eliminati produsul in conformitate cu

reglementarile sau returnati-l
C € Marcajul CE.

producatorului.
Marcajul ANATEL din Brazilia.

Marcaj RCM.

‘)ANATEL

2.3 cCerinte privind personalul

® Personalul specializat responsabil cu instalarea sau intretinerea sistemului trebuie sa fie instruit
in ceea ce priveste masurile de siguranta si functionarea corecta.

* Numai specialistii autorizati sau personalul instruit pot asambla, opera, intretine si inlocui sistemul in ansamblu sau
partial, s opereze, sa intretina si sa inlocuiasca sistemul.
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2.4 Declaratie de conformitate
UE

Produsul cu module de comunicatii fara fir disponibil pe piata europeana respectd urmatoarele directive:
* Directiva privind echipamentele radio 2014/53/UE

* Directivele 2011/65/UE si (UE) 2015/863 (RoHS) privind restrictionarea utilizarii anumitor substante
periculoase

GB

Produsul dotat cu module de comunicatii fara fir, disponibil pe piata britanicd, respectd urmatoarele directive:
* Reglementarile privind echipamentele radio din 2017
® Restrictia privind substantele periculoase din echipamentele electrice si electronice 2012 (S.I. 2012/3032)

Brazilia

Produsul cu module de comunicatii fara fir disponibil pe piata braziliana respecta urmatoarele directive:
® Include produsul aprobat de Anatel sub numarul 06795-24-02673.

® Acest echipament nu beneficiaza de protectie impotriva interferentelor daunatoare si poate provoca
interferente sistemelor autorizate in mod corespunzator. Informatii suplimentare pot fi gasite pe site-ul web al
ANATELwww.gov.br/anatel/pt-br .

®  2,4G WLAN, frecventa de functionare: 2412-2472 MHz, e.i.r.p. max.: 18,99 dBm

* BLE 1M & 2M, frecventa de functionare: 2402-2480 MHz, e.i.r.p. max.: 2,99 dBm
® RFID 13,56 MHz, e.i.r.p. max.: -47,50 dBm
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3 Introducere in produs

3.1 Prezentare general& a produsului

Produsul din seria HCA este un incarcéator de uz casnic, destinat in principal incarcarii vehiculelor electrice. Acesta poate
comunica cu un invertor pentru a utiliza energia fotovoltaica in vederea incarcarii vehiculelor electrice, poate prelua date

de la contorul inteligent prin intermediul invertorului pentru gestionarea dinamica a sarcinii si poate comunica cu un

contor MID (contor inteligent certificat MID) in scopuri de facturare. Suporta pornirea prin card RFID, pornirea prin

aplicatie

si pornirea automata prin conectarea fisei de incarcare. De asemenea, accepta protectia la incarcare, monitorizarea retelei etc.

Model

Manualul se aplica incarcatoarelor enumerate mai jos
*  GW7K-HCA-20

®  GWI11K-HCA-20

®  GW22K-HCA-20

Descrierea modelului

GW11K-HCA-20

T T T
3

1 2 4
Nr. Vezi Explicatie
1 Codul marcii GW: GoodWe
2 Putere nominala e 7K:Puterea nominala este de 7 KW.

® 11 K:Puterea nominala este de 11 kW.

® 22K:Puterea nominala este de 22 kW.

3 Seria HCA: Seria HCA

4 Generatie 20: a doua generatie.
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3.2 Aplicatii
Cu PV si baterie Server portal SEMS
Router SEMS-Por-
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dung
£
E & -
N o v Aplicatia
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Tncarcator
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(vehicul electric)
Sir c
fotovoltaic ontor MID
Invertor
RCBO oT
Contor de Princi
pontpr energie pal
inteligent electrici
Baterie
Bluetooth LAN WiFi RS485
Fara PV sau baterie
Aplicatia SolarGo Rout
outer Server portal SEMS
Aplicatia portalului SEMS
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EF Tncarcator
Contor MID
----- Bluetooth — AN ----- WLAN —— RS485
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rochrstritT
Nr. Piese Descriere
1 Invertor Invertoare fotovoltaice conectate la retea si hibride de la GoodWe.
2 Baterii Baterii concepute pentru a functiona cu invertoarele hibride GoodWe.
3 RCBO Asigura protectie impotriva curentului rezidual si a supracurentului pentru incarcator. La
achizitionare, va rugam sa contactati producétorul incarcatorului.
4 Tncércator Tncarcator GoodWe din seria HCA.

5 Contor MID Tnregistreaza datele privind consumul de energie al inc&rcatorului EF, care pot fi utilizate in

scopuri de facturare.

6 Contor inteligent Inclus cu invertorul sau disponibil de la producétorul invertorului.

Schema electrica

Schema electrica a incarcatorului HCA este prezentata mai jos:

Oprire de yrgenta .
Afisaj LED de stare

Unitate de control
RS485, LAN inteligenta
conectari

Contor de curent

Tntrerupator diferential

Retea/CA lesire
Sursa de
curent

Intrare

Relé de iesire

H :

° Conexiunea RS485 este utilizatd pentru comunicarea cu invertoarele fotovoltaice sau contoarele MID.

. Portul LAN este utilizat pentru comunicarea cu routerul.

. Pentru incarcatoarele de vehicule electrice monofazate si trifazate, conexiunea de intrare este utilizata pentru
conectarea la un cablu de alimentare monofazat cu trei fire sau trifazat cu cinci fire.

. Conectorul de iesire se utilizeaza pentru conectarea la priza de incarcare.

. Oprirea de urgenta se refera la butonul de oprire de urgenta.
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produsului
prezentare
Tipuri de retea
Scenariu monofazat:
Y
e o T,
e | ——L —L —L
N N N

|||—

Incércator Incércator Incércator Incarcator

Scenariu trifazic:

|||—
|||—
|||—

Tncarcator Tncarcitor Tncarcitor Tncarcator

3.3 Mod de incarcare

Tn modurile , PV Priority” si ,,PV + Battery”, puterea de incércare a incarcitorului EF este limitati de puterea maximé de iesire a
invertorului.

Rapid

Tncarcatorul utilizeaza energie electrica din retea, din sistemul fotovoltaic sau din baterii pentru a incarca vehiculele electrice.
Puterea de iesire a incarcatorului corespunde, in mod implicit, puterii nominale de iesire a incarcatorului. Utilizatorii pot seta o
putere de iesire care nu depaseste puterea nominala de iesire.

Prioritate PV

Pentru incarcarea vehiculului electric se utilizeaza exclusiv energia fotovoltaica. Sarcinile, care pot fi sarcini ale retelei sau
sarcini de alimentare de urgentd, au prioritate fata de consumul de energie fotovoltaica. Energia ramasa este utilizata
pentru incarcarea vehiculului electric.

Energie fotovoltaica + baterie

Energia fotovoltaica si bateria sunt utilizate pentru incarcarea vehiculului electric. Sarcinile, care pot fi sarcini de retea
sau sarcini de urgentd, au prioritate in consumul de energie. Energia ramasa este utilizatd pentru incarcarea
vehiculului electric.
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3.4 stareade functionare a
Tncarcatorului

-_» Asteptare Pregatire Tncarcare
v

ncércare
finalizata sau

alarma

3.5 Functionalitate

\[0)

® Puterea maxima de incarcare a incarcatorului este limitata de puterea maxima de incarcare a incarcatorului de
bord (OBC) al vehiculului.

®  Curentul minim de pornire pentru fiecare faza a incarcatorului este de 6 A. Puterea minima de incarcare este de 1,4 kW
pentru incarcarea monofazata si de 4,2 kW pentru incércarea trifazata.

* Incarcatoarele trifazate acceptd incarcarea monofazat, bifazata si trifazata, dar puterea reald de incrcare este
influentata de OBC. Atunci cand un incarcator trifazic incarca un vehicul care accepta doar incarcarea monofazica, puterea
maxima de incarcare este de 1/3 din puterea nominala de iesire a incarcatorului. Atunci cand un incarcator trifazic incarca
un vehicul care accepta doar incarcarea bifazica, puterea maxima de incarcare este de 2/3 din puterea nominala de iesire
ancarcatorului.

Controlul dinamic al sarcinii

Dupa activarea controlului dinamic al sarcinii, incarcatorul utilizeaza datele de masurare primite si curentul de conectare la
retea setat pentru a echilibra viteza de incarcare (sau chiar pentru a intrerupe procesul de incarcare) pentru a preveni
declansarea sigurantei principale. Daca curentul real consumat este apropiat de curentul de conectare la retea setat,
incarcatorul reduce puterea de incarcare pana cand procesul de incarcare este intrerupt pentru a preveni declansarea.
Tncarcatorul reporneste automat de indaté ce diferenta dintre curentul de conectare la retea setat si curentul preluat de la
retea indeplineste conditiile de pornire ale incarcatorului.

Asigurarea puterii minime de incércare

Daca energia provenita de la PV sau PV + baterie este insuficienta, incarcatorul poate primi sprijin de la retea sau de la baterie.
Acest lucru permite mentinerea puterii de iesire dorite atunci cand este activata functia ,,Asigurarea puterii minime de
incarcare”. Functia este disponibila numai in modurile ,Prioritate PV” sau ,,PV + baterie”. Utilizatorii pot activa functia prin
intermediul aplicatiei SolarGo sau SEMS.

10
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Stare prezentare
Explicatie
ACTIV Continuati incarcarea cu ajutorul retelei si al bateriei pentru a asigura puterea miniméa necesara pentru incarcare
(1,4 kW pentru incarcatoarele de 7 kW, 4,2 kW pentru incarcatoarele de 11/22 kW).
OPRIT Tntrerupeti incarcarea atunci cand nu mai exista surplus fotovoltaic.

Comutator de faza

Functia de comutare a fazelor este disponibila numai pentru incarcatoarele trifazate.

Stare Explicatie
PORNIT Daca puterea totalad de intrare este mai mica de 4,2 kW, incarcatorul
comuta automat la modul de incarcare monofazata pentru a evita achizitionarea de energie electrica din retea
sau oprirea. Puterea minima de incarcare in modul de incarcare monofazata este de 1,4 kW. (Timpul de
comutare a fazelor este de aprox. 3 minute)
Oprit Tncarcatorul ramane in modul de incarcare trifazata.
Sigur si fiabil

Tncarcatorul are un grad de protectie IP66, iar stecherul de incarcare are un grad de protectie IP55. Datorita
performantelor sale ridicate, incarcatorul este deosebit de rezistent la praf si apa, ceea ce inseamna ca poate fi utilizat

si intretinut in aer liber.

Pentru a proteja produsul si a asigura o functionare sigurd, dispozitivul este echipat cu protectie la supratensiune si
subtensiune, protectie la suprasarcing, protectie la scurtcircuit, protectie la curent de scurgere, impamantare, protectie la
supraincalzire, protectie EMS si protectie la trasnet.

1
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3.6 Aspect
3.6.1 Descrierea pieselor

Tncarcator

Tipul unu

12
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Tipul doi
HCA20DSC0004

Nr. Piese Descriere
1 Afisaj Indica starea de functionare a incarcatorului.
2 Zona cardului RFID Atinge cardul pentru a activa procesul de incércare.
3 Conexiune de intrare pentru cablul de Conectare cu cablu de alimentare monofazat sau trifazat.

alimentare

4 Port de comunicatie RS485 Conecteaza cablul de comunicatie RS485 al unui invertor sau contor.
5 Port de comunicatie LAN Conecteaza cablul de comunicatie al unui router.
6 Cablu de incarcare -
7 Mufa de incarcare Se conecteaza la portul de incarcare EF.
8 Placa de montare Fixeaza incarcatorul pe suport.
9 Buton de oprire de urgenta Se utilizeaza pentru oprirea de urgenta.

13
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(Optional) Tablou de distributie

1.

3

GW7K-HCA-20

Gauri de montare

Manual de utilizare V1.3-2025-07-03

GW11K-HCA-20 si GW22K-HCA-20

2. Conexiune de intrare pentru cablul de

alimentare

Conexiune de intrare pentru cablul de alimentare

(Optional) Stalp

10

GW7K-HCA-20

Vedere frontala Vedere din spate
Pozitia de 2.
montare a

incarcatorului

Pozitia de instalare a prizei
fictive

RCBO

Cablu de alimentare

Conexiune PE

GW11K-HCA-20 si GW22K-HCA-20

Vedere frontala

Conexiune cablu de alimentare
intre RCBO si incarcator

Pozitia orificiului pentru montarea
pe soclu

Conexiunea cablului de alimentare
ntre RCBO si incarcator

14

Vedere din spate

3. Conectarea cablului de
comunicatie

6. Pozitia de instalare a RCBO

9 Placa de comanda
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produsului
prezentare
3.6.2 pimensiuni
Tncércator
170 mm
149 mm 208 mm
130 mm
450 mm
G\@RtignappTablou de distributie RCBO
107 mm 88 mm
€ £ £
£ £ £
g g &
GW11K-HCA-20 si GW22K-HCA-20
219 mm 100 mm 150 mm

£ £

= €

S o

N n

|
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ea produsulul
(Optional) Stalp

185 mm

185 mm

GWT7K-HCA-20
120 mm 60 mm
—»
y -
185 mm
o o
0 ®
£
E £
£ Qo ) o 3
£ &
S 115 mm O
(52}
- 2 ;:
4* ®15 mm
250 mm ‘
Vedere de jos a stalpului
OF
GW11K-HCA-20 si GW22K-HCA-20
180 mm 60 mm
——> 185 mm
o o y
|k £
E E
o y O
. wn
(i N
\@ 115 mm @
£ o]
£ O]
o 4* ®15 mm
o
3 250 mm
Vedere de jos a stalpului
l SN
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03 Prezentare

(Optional) Contor MID

3.6.3 Descrierea afisajului

produs
(Optional) Contor MID

Afisaj Culoare Explicatie
Verde PORNIT Tncarcatorul se afld in modul de asteptare.
Lumina verde intermitentd | Tncarcatorul este in curs de actualizare.
Albastru aprins Tncércatorul incarca.
Rosu aprins A aparut o eroare.
N Starea indicatorului luminos in cazul activarii anormale a procesului de incércare a cardului RFID

Lumina rosie se aprinde

timp de 2 secunde

Atingeti cardul Tnainte de a conecta mufa de incarcare la EF.

Lumina rosie clipeste de
doua ori

Tncarcatorul si cardul nu corespund.

3.6.4 Plicuta de identificare

Placuta de identificare are doar rol informativ.

GOODWE

Product: AC Charger
Model : GW ******
UAC,r ** = = *~*++ya c.

Marca comerciala GOODWE, tipul dispozitivului si modelul
produsului

Input fACK ™Hz

IACr: **Aa.c.

UAC,r: **1* [ *~***VaL.

Output facr: “Hz PAC:** kW

! Date tehnice

IACr: **Aa.c.

ChargerLine Length) O0*m O*m

R

Toperating: ***~** °C, Protective Class*,
Charging Plug IEC type 2 is ****

A A A A
A CE &

Simboluri de siguranta
si marci de certificare

Manufacturer: GoodWe Technologies Co., Lid

E-mail: service@goodwe com

No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

Importer: GoodWe Europe GmbH {Only for Europe)
Address:Kisllerhofsirasse 17081379 Muenchen Germany
Importer: GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd
Address: First Floor, Sutherland House, 58 Argyll Street,
London, England, W1F 7TE (Only for UK)

Adresa si numar de serie

17
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4 Inspectie si depozitare

4.1 Inspectie Tnainte de acceptare

Verificati urmatoarele elemente inainte de a accepta produsul.

1. Verificati ambalajul pentru a depista eventualele deteriorari, cum ar fi gauri, rupturi, deformari si alte semne. Nu
despachetati produsul si contactati furnizorul cat mai curand posibil daca constatati vreo deteriorare.

2. Verificati modelul incarcatorului. Dacd acesta nu corespunde comenzii, nu despachetati produsul si contactati
furnizorul.

3. Verificati dispozitivele pentru a va asigura ca modelele sunt corecte, c& sunt complete si ci
aspectul lor este intact. Contactati furnizorul cat mai curand posibil daca constatati vreo
deteriorare.

4.2 Accesorii

VERTISMENT

Conectati cablurile la bornele prevazute. Producatorul nu este responsabil pentru daunele materiale in cazul in care se
utilizeaza alte borne.
4 N\
T T
" ! I
¥ | i |
| @
- L I
Incarcétor x 1 Prizide Jaluzel Surub de expansiune RS485 LAN
curent prifi Post- ben x4 x 1 Conexiune de
. de fixare Conexiune de comunicatie x 1
alternativ suruburi comunicati
x1 el
4
e 5
A Ly
A V4 ) <
o
Cheie de Surub Cablu de alimentare Cablu RS485 RFID Curbatoare Documente x 1
strangere x 1 Terminale cu pini TeRHiBale cu pini Terminal pentru éatRRiIMedbile
x1 x5 barbati x4 Caygjuc Prizd x2

18
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(Optional) GW7K-HCA-20

£ —

M12*100

e

M5*12
Surubx
8

il

Stalp x1

On

M4*10

@] Suruburi de expansiune Surub x 4 x2

=]

M4*10
Surubx
4

RCBO
Tablou de
distributie x 1

to

Suruburi de expansiune x

RCBO x1

®

-

(Optional) GW11K-HCA-20 si GW22K-HCA-20

Verificare si depozitare

Contor MID x1

&

Terminale cu pini pentru cablu de
alimentare x4

Terminale cu pini pentru cablu RS485 x 2

Placa M4*10
adaptor x1 Suruburi x2
L
)] o
] mstiz M4*10
) RCBO
Suruburi x 12 Suruburi Tablou de
x4 distribyg
M12*100
~SOVTbTr de expansiune cu tija x 4 x1
Suruburi de expansiune x

J o\

RCBO x1

4.3 Depozitare

Daca dispozitivul nu urmeaza sa fie instalat sau utilizat imediat, mediul de depozitare trebuie s& indeplineasca urmatoarele cerinte:

1. Nu desfaceti ambalajul exterior si nu aruncati desicantul.

N\

Contor MID x1

&

Terminale cu pini pentru cablu de
alimentare x8

Terminale cu pini pentru cablu RS485 x2

2. Depozitati dispozitivul intr-un loc curat. Asigurati-va ca temperatura si umiditatea sunt adecvate si ca nu se formeaza

condens.

3. Ladepozitarea incircatoarelor, inltimea si directia de stivuire trebuie sa respecte instructiunile de pe ambalaj.

&

5. Dacé dispozitivul a fost depozitat pentru o perioadd indelungata, acesta trebuie verificat de catre specialisti Tnainte de utilizare.

19

Dispozitivele trebuie stivuite cu grija, astfel incat sa nu se poata rasturna.
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Structura d

5 Asamblare
5.1 specificatii de instalare
Cerinte privind mediul de instalare

1. sistemul nu trebuie instalat in apropierea materialelor inflamabile, explozive sau corozive.

2. Nu instalati sistemul intr-o locatie usor accesibila. Tn timpul functionérii sistemului se inregistreaza
temperaturi ridicate. Nu atingeti suprafata, deoarece exista riscul de arsuri.

3. Cand faceti gauri, aveti grija sa nu deteriorati conductele de ap4 sau cablurile din perete.

»

Instalati dispozitivul intr-un loc protejat.

5. Locul de instalare trebuie sa fie bine ventilat pentru a permite disiparea caldurii si pentru a oferi spatiu
suficient pentru functionare.

6. Sistemele cu un grad ridicat de protectie impotriva patrunderii pot fi instalate atat in interior, cat si in exterior.
Temperatura si umiditatea la locul de instalare trebuie sa se incadreze in intervalele cerute.

7. sistemul trebuie instalat la o inaltime adecvata pentru operare si intretinere, pentru efectuarea racordarilor si
pentru verificarea afisajelor si a etichetelor.

8. Dispozitivul nu trebuie instalat la o altitudine mai mare de 2000 de metri deasupra nivelului mérii.

9. Instalati sistemul departe de campurile de interferenta electromagnetica.

B [

\\

\

\0
o dk
Q

2 Ya
AN
N
J

30 - +50°C IP66 ALT: 2000 m
&'
IP55
5%~95%
kumiditate //
relativa
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05

Instructiuni pentru suportul de montare

® Suportul de montare trebuie sa fie ignifug si incombustibil.
* Instalati dispozitivul pe o suprafata suficient de stabila pentru a-i sustine greutatea.
Instructiuni privind unghiul de inclinare

* Incarcatorul se instaleaza cel mai bine n pozitie verticala.

* Nuinstalati dispozitivul cu susul in jos, inclinat in fata, inclinat in spate sau orizontal.

<15° | | S |

-~

21
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Stroceora

Instructiuni privind montarea uneltelor

Manual de utilizare V1.3-2025-07-03

Urmatoarele unelte sunt recomandate pentru instalarea echipamentului. Utilizati alte unelte suplimentare, dupa cum este

necesar.

Tncaltaminte de protectie

W

Manusi de protectie

5.2 Instalare

5.2.1 Mutarea dispozitivului

Ochelari de protectie Masca antipraf Ciocan de cauciuc
‘% \% =R
Cleste diagonal Cleste de dezizolat Ciocan perforator Marcare Nivela cu bula
[=— =4 <}
= =_ e M2, M3,
s @ M5, M6
. Cheie dinamometrica
Multimetru Colier de cablu Aspirator

AN

Mutati dispozitivul in locatia dorita Tnainte de a-l instala. Urmati instructiunile de mai jos pentru a evita ranirea si deteriorarea

bunurilor.

1. Luatiin considerare greutatea sistemului atunci cand il mutati. Folositi personal suficient.

2. Purtati manusi de protectie.

3. Mentineti sistemul echilibrat atunci cand il mutati.

22
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Structura

5.2.2 Instalarea incarcitorului (pe perete)

® Cand gauriti, aveti grija sa nu deteriorati conductele de apa sau cablurile din perete.

® Purtati ochelari de protectie si o0 masca de praf in timpul gauririi.

* Dispozitivul trebuie montat in siguranta, astfel incat sa nu poata cadea.

Pasul 1 Scoateti placa de montare de pe incarcator.

Pasul 2 Montati placa de montare, tabloul de distributie RCBO si priza falsa.

Tineti-o orizontal langa perete si marcati gaurile care trebuie gaurite.

Pasul 3 Gauriti folosind ciocanul rotativ.

Pasul 4 Fixati placa de montare, tabloul de distributie RCBO si priza falsa pe perete folosind suruburile de expansiune.
Pasul 5: Montati incarcatorul pe placa de montare si fixati placa de montare.

Bl

& — {® 8mm
- L= i Adancime: 45 mm

]

m i P
~ il il ;. L'
1 7. S S
— . ——
0 |
i - @ 10mm
— |
i L lAdancime: 60 mm
v o
=+ # H = —
1 _ | - lr -
| —— e Al J
ot A5
) ‘ [
— = -,
i - — —1 ol
!

GNVZKHAD GWIKHCA20

"-{Meo Bl

O —=0j
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Structura de tip ,,”

5.2.3 Montarea incarcitorului (pe stalp)

Manual de utilizare V1.3-2025-07-03

Daca doriti s& instalati incarcatorul pe o baza, achizitionati una de la producator.

Pasul 1 Scoateti placa de operare de pe stalp.

Pasul 2 Asezati stalpul vertical pe sol si marcati locurile unde vor fi realizate gaurile. Un tunel pentru cabluri cu un diametru de 60
mm trebuie sa fie tras prin pamant. Pasul 3 Folositi un ciocan rotopercutor pentru a gauri gauri de 75 mm adancime cu un
diametru de 15 mm. Pasul 4 Treceti cablul ingropat prin stalp, fixati incarcatorul de podea folosind diblurile de expansiune si
nchideti orificiile de montare libere cu suruburi. Pasul 5 Montati tabloul de distributie RCBO si placa adaptor pe stalp.

Pasul 6 Montati priza falsa pe stalp. Pasul 7 Scoateti placa de montare de pe

incarcator. Pasul 8 Montati placa de montare pe stalp.
Pasul 9: Montati incarcatorul pe placa de montare.

H

15mm
cime: 75 mm

M5 ZN'm
G
Q| —==1=1p

| GW7K-HCA-20

M4 I.ZN'-m
c I
Q| —w==Tp

TGW11K-HCA-20,
} GW22K-HCA-20

Q| —=w=D
D KT .
N f L=y
ablu Com
Cablu de

alimentare,

P
- '#

Cablu de alimel

lesire cablu CA

3

tungimea cablutui-de-afifnentare™>755mm |

.
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Z JRosmEi

=, o

—S—
=k

="

—————

U W
1

HPA10INTO004

5.2.4 Instalarea contorului MID (optional)

Daca este necesar, contactati producatorul pentru a achizitiona un contor MID. \

GWT7K-HCA-20 GW11K-HCA-20 si GW22K-HCA-20

25




06 C ul electric Manual de utilizare V1.3-2025-07-03

6 Conectarea electrica

6.1 Masuri de siguranta

A PERICOL

* Larealizarea conexiunilor electrice trebuie respectate functiile de operare, specificatiile cablurilor si ale
componentelor.

* Deconectati intrerupéatorul din amonte inainte de a efectua conexiunile electrice. Nu lucrati in timp ce alimentarea
cu energie electrica este activa. Acest lucru poate duce la electrocutare.

® Grupati cablurile de acelasi tip si depozitati-le separat de cablurile de alte tipuri. Nu depozitati cablurile
n pozitie rasucita sau incrucisata.

* Daca cablul este supus unei tensiuni excesive, conexiunea acestuia poate fi defectuoasa. Lasati o anumita
lungime de cablu nainte de a-l conecta la incarcator.

® Lasertizarea bornelor, capatul dezizolat al cablului trebuie sa fie in contact complet cu acestea. Nu sertizati invelisul
cablului Tmpreuna cu borna. Tn caz contrar, incércitorul nu poate functiona sau blocul siu de borne poate fi deteriorat
in timpul functionarii din cauza incalzirii si a altor fenomene cauzate de o conexiune nesigura.

A AVERTISMENT

®  Conectati corect cablurile de alimentare la ,L1", ,L2", ,L4", ,N"si ,PE”. In caz
contrar, dispozitivul se poate deteriora.

®  Firele cablului trebuie introduse complet in orificiile bornelor. Nicio parte nu trebuie sa ramana expusa.

*  Asigurati-va ca cablurile sunt conectate in siguranta. Tn caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat de
supraincalzire in timpul functionarii.

® Cand efectuati conexiunile electrice, purtati echipament de protectie personald, cum ar fi incéltdminte de protectie,
manusi de protectie si manusi izolate.

® Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de specialisti autorizati.

®  Culorile cablurilor din acest document sunt doar orientative. Specificatiile cablurilor trebuie selectate in
conformitate cu reglementarile.

® Pentru a simplifica cablarea, nu se recomanda utilizarea firelor de aluminiu si a firelor de cupru macrosolid.
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Specificatii de cablare

06  Conexiune electrica

W

Specificatii de cablare

multe conductoare

Model Cablu Date tehnice
Cablu de alinjgntare . Cupru, 105 °C, 1.000 V
GW7K-HCA-20 extern cu trei fire, cu mai Diametru exterior: 13-14 mm

Sectiunea transversala a conductorului: 6 ™

GW11K-HCA-20

Cupru, 105 °C, 1.000 V
Diametru exterior: 12,6-17,3 mm

Cablu de : < . .
A Sectiunea transversalad a conductorului: 2,5-6 ™
alimentare
exterior cu cinci Cupru, 105 °C, 1.000 V
conductori ' T
GW22K-HCA-20 Diametru exterior: 16,3-17,3 mm
Sectiunea transversala a conductorului: 6 ™
Specificatii RCBO
RCBO
Model RCBO RCBO RCBO RCBO TETe
ncarcator Tip Caracteristici de Curent de declansare| Curentnominal nominald
declansare
instantanee
GW7K-
40 A 230V c.a. (2P)
HCA-20
GW11K-
HCA-20 TIPA c 30 mA 25A 400V c.a. (4P)
GW22K-
40 A 400V c.a. (4P)
HCA-20
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electrica
6.2 Conectarea cablului RCBO

* Urmatoarele instructiuni de instalare se aplica dispozitivelor achizitionate de la producatorul
incarcatorului. Pentru dispozitivele de la alti producétori, va rugam sa consultati instructiunile de utilizare
ale acestora.

® Cablul de alimentare 1 este conectat la reteaua electrica sau la iesirea de retea a invertorului, iar cablul de

alimentare 2 este conectat la intrarea de retea a incarcatorului.

Pasul 1 Pregatiti cablul de alimentare.
Pasul 2 Treceti cablul de alimentare si borna prin cutia de distributie si insurubati borna de alimentare pe RCBO.
Pasul 3 Montati capacul superior al cutiei de distributie RSBO pentru a o proteja de apa sau de obiecte straine.

GWT7K-HCA-20

M5

—0 c 2N-m

@ 13-14mm 12mm —a=(I=T])

W

PE
4 o
@ 13-14mm 2mm

L

N

PE

PE

- - Cu, 6mm?, 105°C,

1000V

M5 C 2Nm

[}
11K: 12.6-17.3mm
22K: 18.3-17.3mm

100 mm 12 mm

GW11K-HCA-20: Cu, 2.5 - bmm?
GW22K-HCA-20: Cu, bmm?

105°C, 1000V HPALOELC0002
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6.3 Conectarea cablului de
alimentare

Conectati cablul de alimentare de intrare monofazat la incarcatorul GW7K-HCA-20 si cablul de alimentare de intrare trifazat la
incarcatoarele GW11K-HCA-20 si GW22K-HCA-20.

1. Pentru GW7K-HCA-20: Tensiunea este de 230 V c.a., L/N/PE; curentul trebuie sa fie de 32 A, iar frecventa de 50/60 Hz.

2. Pentru GW11K-HCA-20: Tensiunea este de 400 V c.a., 3L/N/PE; curentul trebuie s& fie de 16 A, iar frecventa de
50/60 Hz.

3. Pentru GW22K-HCA-20: Tensiunea este de 400 V c.a., 3L/N/PE; curentul trebuie s& fie de 32 A, iar frecventa de
50/60 Hz.

llustratia urmatoare foloseste ca exemplu cablul de alimentare trifazat L1, L2, L3, N, PE. Cablul de alimentare monofazat este
formatdinL, N, PE.

Pasul 1 Pregatiti cablul de alimentare.
Pasul 2 Introduceti cablurile de alimentare de intrare in bornele de alimentare si strangeti-le.

Pasul 3 Fixati borna de intrare a retelei in incarcator.

GW22K-HCA20

GWIKHCAZD
onm GWTK-HCA20:LL, N, PE
0 c GW11K-HCA-20, |
® 13-14mm 17 Ry i~ ] LLL2L3NPE
[} -"|

" 2535mm

@& cu, smmz 1057, 1000v

TK:12.6-17.3mm

P2K: 16.3-17.3mm
' = u
— 2
T 3
\-__ o

25-35mm

GW11K-HCA-20: Cu, 4 - 6mm?
GW22K-HCA-20: Cu, 6mm?
105°C, 1000V
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ciettrita a
cablului de ¢

6.4 e Conectarea cablului de comunicatie

® Laconectarea liniei de comunicatie, asigurati-va ca conexiunea cablului si definitiile dispozitivului se
potrivesc complet, iar traseul de aliniere a cablului trebuie sa evite sursele de interferentd, liniile de
alimentare etc., pentru a nu afecta receptia semnalului.

® Conexiunile libere trebuie sigilate, astfel incat functia de protectie a incarcatorului sa nu fie afectata.

® Porturile RS485_A1/B1 de pe incarcator sunt utilizate pentru comunicarea cu invertorul. Pentru informatii
despre portul RS485 specific de pe invertor, va rugam sa consultati manualul corespunzator al invertorului.

* Dupa pornirea dispozitivelor, verificati daca starea conexiunii invertorului in SolarGo este continuu verde.
n caz contrar, conexiunea invertorului va esua.

)
& Inverter & Meter Status

Communication Not
Normal Communicating

L]
+ WLAN & Cloud
Communication Communication
Normal Normal
Tipul unu

Tncarcator CA

Invertor

%

Tip doi Contor MID

Tncarcitor EV f'—h' RS485 AL v

2. Rs4g5 BL —

E

Invertor

— LAN
v
aes

Router

— W4 —ENWGl4a

il

HCA20ELC0004
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06  Conexiune electrica

conectare
Tipulinvertorului Seria/intervalul de putere Model Versiunea software ARM
GWSK-DT GWBK-DT
SDT G2 GWeK-DT GWLOKT-DT 59.183 sau mai mult
GW12KT-DT GWISKT-DT

Invertor conectat la retea

Invertor

GW4000-SDT-30 GW5000-SDT-30

GW6000-SDT-30 GW8000-SDT-30 GW10K-

SDT-30 GWI0K-SDT-EU30
GWI2K-SDT-30 GWI5K-SDT-30
GW17K-SDT-30 GW20K-SDT-30

GW12KLV-SDT-C30 GW17KLV-SDT-C30

05,56 sau mai mare

GW23K-SDT-C30 GW25K-SDT-C30

GW27K-SDT-C30 GW20K-SDT-31

GW25K-SDT-P31 GWB30K-SDT-C30

GWS0K-SDT-C30 0,6 sau mai mare

GWS5000-SDT-AU30 GW6000-SDT-AU30

GW8000-SDT-AU30 GW9990-SDT-AU30

GW15K-SDT-AU30 GW20K-SDT-AU30

GW25K-SDT-AU30 GW29K9-SDT-AU30

0,0 sau mai mare

GW25K-SDT-30 GW30K-SDT-30
GWSK-ET GW6.5K-ET
GWBKET GWIOKET
GWIOKLET GWBKLET

ET G1 (5-10 kW) GWSKNET GWEKNET 30.290 sau mai mult
GWILOKN-ET GWBKLET
GWBKLET GWBSKN-ET
GWB000ET-20 GWB000ET-20

ET G2 (6-15 kW) GW9900£ET-20 GWIO0K-ET-20 13.436 sau mai mare
GWI2KET-20 GWISKET-20

Invertor hibrid

GWI2KLET GWISKET
GWIBKLET GW20KET

ET (15-30 kW) 13.436 sau mai mult
GW29.9K-ET GW30K-ET
GW25KET
GWB000£520 GWBB00£520
‘GWS000£S-20 ‘GWB000-ES-20
GW3600M-ES-20 GWS000M-ES-20

ES G2 (3-6 kW) 10.427 sau mai mare
‘GW6000M-ES-20 ‘GW3500L-ES-BR20
GW3600-ES-BR20 GWB000-ES-BR20
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electrica

6.4.1 Conectarea cablului de comunicatie RS485

® Varugam sa va pregatiti propriul cablu cu perechi rasucite pentru utilizare in exterior, care sa respecte
standardele locale.

® Daca portul RS485 este liber, va rugam sa acoperiti conectorul cu dopul de cauciuc impermeabil furnizat si sa
conectati conectorul la incarcator.

Pasul 1 Pregatiti cablul de comunicatie
Pasul 2 Conectati cablul la port.

Pasul 3 Conectati mufa la incarcator.

Tipul unu

78mm

© 4mm i ‘;.
12-13mm %
05 3

sDaca portul
! nu este

I utilizat

Y

=Y -

1218Nm
30 5 mm |C'

Tipul doi

7-8mm

y ® 3.8-7.5mm

15mm°




Manual de utilizare V1.3-2025-07-03 06  Electric
conexiune

6.4.2 Conectarea cablului de comunicatie LAN

® Varugam sa va pregatiti singur cablul de comunicatie.
® Daca conexiunea LAN-2 este libera, va rugam sa sigilati mufa cu dopul de cauciuc impermeabil furnizat si sa conectati
mufa la incarcator.

Dacapo
utilizad

HPA10ELC0004

GW7KHCA20
®1117mm 2™ .

N

& cu, 6mm, 105°C, 1000v
T e cnezcn
12mm
® 11-17mm

L

L2

’L\‘E GW11K-HCA-20/

GW22K-HCA-20
_Partearetelei
GW11K-HCA-20: Cu, 4 - 6mm? ‘ _
GW22K-HCA-20: Cu, 6mm? o a
105°C, 1000V T E
CcoM
78mm __:E:'
@® 4mm
1213mm Partea
05" fncarcatorului

HCA20ELC0005
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7  Punereain functiune

7.1 Verificari inainte de pornirea

Nr. Verificare
Tncarcatorul este instalat permanent intr-un loc curat, bine ventilat si usor accesibil.
1
Cablul de alimentare si toate cablurile de comunicatie sunt conectate corect si in siguranta.
2
3 Clemele de cablu sunt intacte, asezate corect si uniform.
4 Conexiunile si bornele neutilizate sunt etansate corespunzator.
Tensiunea, frecventa si alti parametri ai retelei de alimentare sunt in conformitate cu cerintele de functionare ale
5 incarcatorului.

7.2 Functionarea comutarii

Conectat la reteaua electrica

A

| S —

Retea Contor de energie electrica RCBO

Tncarcator Comutati pe RCBO intre incarcator si

reteaua electrica.

Conectat la sirul fotovoltaic si la baterii

DD R T .

o000

ooo |
coo == &

Sir Contor de
fotovoltaic energie Retea

electrica

Baterie

Pasul 1: Porniti intrerupatoarele pentru curent alternativ si curent continuu de pe partea invertorului.
Pasul 2 (Optional) Porniti intrerupatoarele de pe partea bateriei.
Pasul 3 Porniti RCBO-ul.
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7.3 Tncarcarea vehiculelor electrice

A PERICOL

®  Nu mutati EF-ul in timpul incarcarii.

® Apasati butonul de oprire de urgenta pentru a deconecta alimentarea cu energie electrica daca apare o
defectiune in timpul incarcarii.

® Nuincéarcati in zilele cu furtuna sau ploaie. Verificati daca stecherul de incarcare si portul de incarcare al EF sunt
uscate atunci cand este necesara incarcarea.

* Tineti copiii la distanta de incarcator. Copiii nu trebuie sa utilizeze incarcatorul.

* Daca apare o defectiune sau cablul este rupt, incarcarea EF nu este permisa.

NOTA

* Introduceti stecherul de incarcare in conectorul de incarcare al EF inainte de a incepe procesul de
incarcare.

e Cand incarcarea este finalizatd, deconectati mufa de incércare si puneti la loc capacul. Infasurati cablul in jurul
prizei-manechin sau a incarcatorului.

* Daca modelul EF nu accepta incarcarea automata, trebuie sa reconectati mufa incarcatorului pentru a relua
procesul de incarcare intrerupt:

* pentru modul de pornire AUTO, reconectati conectorul de incarcare si procesul de incércare va reporni;
® Pentru alte moduri, procesul de incarcare poate fi repornit prin atingerea cardului sau prin lansarea aplicatiei.

7.3.1 ncircare online prin SolarGo sau aplicatia portalului SEMS

a - o)
8§ vens o oown

SolarGo W i SEMS Bt [ A
N i

0.0kWh

" PR 0o

Charging Mode >

Pomire AUTO
Charging Mode > —
®
Fast

PV Priority PV4BAT

‘Scheduled Charging

Tncarcare programata 5

=13 o
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7.3.2 Programarea incarcarii prin intermediul aplicatiei SolarGo sau a portalului SEMS

SolarGo:

SEMS:

a - ®
§ v

fomgAYTe

Charging Mode >

PV Priority PV+BAT

—

L Sarge

Not Set

ﬁ 0.0 kw
| 0.0A

e e U
Omin
B
0.0 kWh

Charging Settings
TSI Now
Charging Mode

®

Fast PV Prior

‘harging

No set

< Schedule To Charge Save
Start Time End Time
3 s 00 59
00 00 01 00
0 o 02 o

Repeat

-

Always Re-initiate ©

ON: Use maximum power to draw power
from the grid within the selected period. If it
has been charged using photovoltaic/energy
storage in the previous period, it will rot start
Koossicle use kb

Select Time

00:00 - 11:19

Start

36

Repeat

Once

Charging Mode

Always Re-initiate

reaching scheduled time.Note that some
vehicles may fail to re-initiate.

Set

Fast PV Priority | PV&Battery

If the EV charger is started before and remain
plugged, it will be started automatically when
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7.3.3 Pornire AUTO

07  Punere in functiune N

Cand modul AUTO Start este activat, masina incepe sa se incarce imediat ce se introduce mufa de incarcare, fara a fi necesara
trecerea unui card RFID, cu conditia sa nu fi fost programat niciun proces de incarcare.

SolarGo

4
§ wono

Pormire automat,
Fomg e,

Charging Mode

‘ncarcare programata.

Not Set

© Inverter

Communication
Normal

+ WLAN

Communication
Normal

(& Meter Status

Not
Communicating

& Cloud

Communication
Normal

7.3.4 ncircare prin card RFID

SEMS

ChAmying Setrings

Pormire AUTO
Lo Qe

Charging Mode

Schedulad Charging

Mo set

Poa
i

Curent

LLE)

Tene
Qmin

Chergy

(L1 kb

Vauzhattary

® Cardul RFID trebuie asociat in prealabil cu incarcatorul. Pentru informatii privind pasii de asociere, consultati
sectiunile 8.2.6 sau 8.3.6.

® Secventa corecta este: conectati conectorul de incarcare la vehiculul electric si apoi atingeti cardul.

Dupa ce ati atins cardul, incarcatorul va incepe incarcarea vehiculului electric.
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8 Punerean functiune a sistemului

8.1 Afisaj
Afisaj Culoare Explicatie
Verde aprins Tncarcatorul este in modul de asteptare.
Verde intermitent Tncarcatorul este in curs de actualizare.
Albastru aprins Tncarcatorul incarca.
Rosu aprins A apdrut o eroare.
Starea indicatorului luminos Tn cazul unei activari anormale a procesului de incarcare a
cardului RFID
Rosu se . X . -
aprinde timp de Atingeti cardul inainte de a conecta mufa de incarcare la EF.
2
secunde
Lumina rosie oL i i
clipeste de Incarcatorul si cardul nu se potrivesc.
doua ori

8.2 configurarea si monitorizarea datelor incarcatorului prin aplicatia SolarGo (Instalari)

8.2.1 Descarcarea si instalarea aplicatiei

Telefonul dvs. mobil trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
® Sistem de operare al telefonului mobil: cel putin Android 4.3 sau iOS 9.0.
® Telefonul mobil trebuie sa aiba acces la internet.

* Telefonul mobil suporta Wi-Fi sau Bluetooth.

Metoda 1: Cautati ,,SolarGo” in Google Play (Android) sau in App Store (i0S) pentru a descéarca si instala aplicatia;

SolarGo [ soar co ]
A
. App Store

SolazGoMemda.Z;ScaneazémmuQR.sj.descamiaplica;iabentru aoinstala.
_ LJ

Aplicatia SolarGo

Aplicatia

4
i
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Acest document se bazeaza pe versiunea 6.5.0 a aplicatiei SolarGo. Continutul poate varia in functie de versiunea SolarGo.

8.2.2 Tnregistrarea incarcitorului

i Cand va conectati pentru prima data, utilizati parola initiald si schimbati-o cat mai curand posibil. Pentru securitatea
contului, parola trebuie schimbata periodic, iar cea noua nu trebuie uitata.

. Daca parola este introdusa incorect de trei ori, contul va fi blocat. Puteti contacta Serviciul post-vanzare GOODWE
pentru a obtine parola de acces. Dupa conectare, va rugam sa schimbati parola de conectare.

Pasul 1 Verificati daca incarcatorul este pornit si functioneaza corect.
Pasul 2 Pe pagina de start a aplicatiei SolarGo, selectati fila Bluetooth.

Pasul 3 Trageti in jos sau atingeti Cautare dispozitiv pentru a reimprospata lista de dispozitive. Gasiti dispozitivul folosind
numarul de serie al invertorului. Atingeti numele dispozitivului pentru a va conecta pe pagina de start.

Pasul 4 (optional): Cand va conectati la dispozitiv prin Bluetooth pentru prima data, va apérea o solicitare de asociere Bluetooth.
Confirmati apasand Asociere.

Pasul 5 Pagina de start este accesata prin introducerea parolei de conectare. Parola initiala: goodwe2022.

Pasul 6 (optional): Daca se utilizeaza parola initiald, aplicatia va va solicita sa o schimbati dupa autentificare. Schimbati-o dupa
cum este necesar.

Device List (&NONS] <
sluemoo WLAN
3B WLA-SISLAOANS01 ) > ‘i

B WLA- ST >

Login

(  5022KHPAsMswELL) g )_> _. ... Initial password: RerSinder
@ goodwe2022

The initial password has not been changed,
= 5022KHCATMWR © Remember Password do you want to go to "Change Password"?

{: s02z N “

s use the nitial p

rd for the first login.

manual for the initial

ging pile, or consult the GoodWe

1 the first time, ple

e

Not Found > Service Center.
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8.2.3 Introducere n pagina principala

® 2

PV Priority

2.8

PV+BAT

D

SERGEUISTS Charge

Not Set

s
& Inverter &) Meter Status
7
Communication Not
Normal Communicating
°
+ WLAN & Cloud
Communication Communication
Normal Normal 8

Alarm Record

)

Nr. Descriere
1 Mai multe Configurati incarcatorul. De exemplu, configuratia WiFi, asigurati-va ca puterea minima de
Tncarcare este asigurata etc.
2 Starea dispozitivului | Starea incarcatorului, de exemplu Inactiv (conectat), In curs de incarcare etc.
3 Pornire AUTO Tncércarea incepe imediat dupa conectarea conectorului de incércare.
4 Mod de incarcare Selectati modul de incarcare pentru vehiculele electrice.
* Tncepeti incarcarea: incepeti incarcarea vehiculului electric.
5 !nct_ape/Opre$te ®  Oprire incércare: Opriti incarcarea
Incarcarea vehiculului electric.
6 Incarcare Setati durata de ncarcare unica sau ciclica.
programata
Invertor: Verificati daca incarcatorul comunica cu invertorul.
. Contor: Verificati daca incarcatorul comunica cu contorul.
Stare comunicare o o
7 WiFi: Verificati daca incarcatorul este conectat la router.
Cloud: Verificati daca incarcatorul comunica cu cloud-ul.
8 Tnregistrare alarma | Verificare alarma
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8.2.4 configurare Wi-Fi

Configurati datele routerului sau ale switch-ului care comunica cu incarcatorul, astfel incat comunicarea dintre incarcator si router
sau switch sa ramana stabila. In caz contrar, incarcatorul nu se va putea conecta la server.

Pasul 1 Pentru a configura parametrii, atingeti Mai multe > Setari de comunicare. Pasul 2 Atingeti Nume retea si selectati
reteaua corectd. Introduceti parola pentru reteaua selectata.

Pasul 3 Activati sau dezactivati DHCP dupa cum este necesar.

Pasul 4 Configurati adresa IP, masca de subretea, adresa gateway-ului si serverul DNS in conformitate cu specificatiile
routerului sau switch-ului daca DHCP este dezactivat.

Pasul 5 Atingeti Salvare pentru a salva setarile.

q W0 MR ea ] Mt & More < WLAN Save
& Waiting
Network Name
( 45 Communication Settings ) >
' v
W
Password
4} Dynamic Load Control o &
i DHCP
Phase Switch
If you
- Switch to T-phase (slower) charging when manually enter
' l PV or residential battery has below minimum
capacity to charge the EV, instead of stopping —
e il ress
AUTO Start charging completely.
. Subnet Mask
Charging Mode Power settings >
Gateway Address
EV Card Management 2! DNS Server
Distance per kWh >
Equipment Upgrade >
Scheduled To Charge SHpl Pg
Not Set Change Login Password >
L]
& Inverter & Meter Status
Nr. Descriere
Selectati o retea in care doriti sa stabiliti conexiunea intre incarcator si router sau switch-ul de
1 Numele retelei retea. Incarcatorul poate fi apoi conectat la cloud.
2 Parola Parola Wi-Fi pentru reteaua la care sunteti conectat in prezent.
® Activati DHCP daca routerul se afla in modul IP dinamic.
3 DHCP * Dezactivati DHCP daca se utilizeaza un switch
sau daca routerul este in modul IP static.
4 Adresa IP
- * Nu configurati parametrii daca DHCP este activat.
5 Masca de subretea
- * Configurati parametrii conform specificatiilor routerului sau switch-ului
6 Adresé gateway daca DHCP este dezactivat.
7 Server DNS
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8.2.5 configurarea modului de incarcare pentru
Exista trei moduri de incarcare: Rapid, Prioritate PV si PV+Baterie.
Rapid

Tncarcatorul utilizeaza energie electrica de la retea, PV sau baterii pentru a incdrca vehiculele electrice. Puterea de iesire a
incarcatorului corespunde in mod implicit puterii nominale de iesire a incarcatorului. Utilizatorii pot seta o putere de iesire
care nu depaseste puterea nominala de iesire.

< - —— — () < Charging Mode Save

® waiting

Charging Mode

W
1 PV Priority PV+BAT
| Power 6.0 6.0
'[’ Range[4.2,22.0]kwW
The EV is charging at set power. Charging
power will be lower than setting if Dynamic
Load Control is present and running.
Plug And Charge
soc 100 100
+ »
CharglngMode 21 Rangel0,1001%
When Residential Battery's SOC <setted SOC,
= the Battery will stop charging the EV charger.
PV Priority PV+BAT

Max. Energy 3.0 30

Unit:kWh Approximately Equal To21.3mile

When the set maximum charging level is
reached, the electric vehicle will stop charging.
Schedule To Charge

Not Set >

Prioritate PV

Pentru incarcarea vehiculului electric se utilizeaza exclusiv energia fotovoltaica. Sarcinile care pot fi sarcini de retea sau
sarcini de alimentare de urgenta au prioritate in consumul de energie fotovoltaicd. Energia ramasa este utilizata pentru
ncércarea vehiculului electric.

< S —— O < Charging Mode Save

§ waiting

Charging Mode
W =
1 Fast PV Priority PV+BAT
Min. Energy 20 20

) UnitkWh  Approximately Equal To14.2mile

A\
Finish at

o AUTO Default
riug Ana Lnarge

When selecting to complete the minimum
3| charging charge as soon as possible(asaP),
Charging Mode the electric vehicle will charge in Fast mode.

When choosing to complete the minimum
charging charge at a specific time, the electric
vehicle will calculate the power required for
charging and use as much photovoltaic power
as possible.

UnittkWh  Approximately Equal To21.3mile
When the set maximum charging level is
reached, the electric vehicle will stop charging.

Fast PV Priority PV+BAT

ncarcare programata

Not Set >
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PV + Baterie

Puterea generata de sistemul fotovoltaic si bateria sunt utilizate pentru incarcarea vehiculului electric. Sarcinile, care pot fi
sarcini de retea sau sarcini de urgenta, au prioritate in ceea ce priveste consumul de energie. Energia ramasa este utilizata
pentru incarcarea vehiculului electric.

€] - — — © < Charging Mode Save
% Waiting
Charging Mode
® &
Fast PV Priority PV4BAT
soc 100 100

Range(0,1001%

When Residential Battery's SOC Ssetted
SOC, the Battery will stop charging the EV
charger.Futhermore, the grid will support the
EV charger to secure the minimum required
power when the Ensure Minimum Charging
Power is enabled and PV surplus less than it

Min. Energy 20 20
UnitkWh  Approximately Equal To14.2mile

Finish at
Default
® e s
v
i PV Priority e When selecting to complete the minimum

charging charge as soon as possible/ASAP),
the electric vehicle will charge in Fast mode.
When choosing to complete the minimum

charging charge at a specific time, the electric

Start vehicle will calculate the power required for
charging and use as much photovoltaic power
as possible.

e pogranas Max. Energy 30 30

UnitkWh  Approximately Equal To21.3mile
Not Set > When the set maximum charging level is
reached, the electric vehicle will stop charging.
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8.2.6 Mai muite

Controlul dinamic al sarcinii

Dupa activarea controlului dinamic al sarcinii, incarcatorul utilizeaza datele de masurare primite si curentul de conectare la
retea setat pentru a echilibra viteza de incarcare (sau chiar pentru a intrerupe procesul de incarcare) in scopul de a preveni
declansarea sigurantei principale. Daca curentul real consumat este apropiat de curentul de conectare la retea setat,
incarcatorul reduce puterea de incarcare pana cand procesul de incarcare este intrerupt pentru a preveni declansarea.
Tncarcatorul reporneste automat de indaté ce diferenta dintre curentul de conectare la retea setat si curentul preluat de la retea
indeplineste conditiile de pornire ale incarcatorului.
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Comutator de faza

Functia comutatorului de faza este disponibild numai pentru incarcatoarele trifazate.

Stare Explicatie

ON Daca puterea totala de intrare este mai mica de 4,2 kW, incarcatorul comuta

trece automat in modul de incarcare monofazata pentru a evita achizitionarea de energie electrica din retea sau
oprirea. Puterea minima de incarcare in modul monofazat este de 1,4 kW. (Durata comutarii fazelor este de
aproximativ 3 minute)

OPRIT Tncarcatorul ramane in modul de incarcare trifazata.
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Setari de alimentare

Pas: Atingeti Mai multe > Setari de alimentare pentru a seta parametrii relevanti.

Nu Parametru

1 Putere nominala

Descrieri

Setati puterea de incarcare a statiei de incarcare. Daca nu este specificata, puterea de
incarcare implicita este puterea nominala.

Asigurarea puterii
2 minime de incarcare

n timpul intervalelor limitate de reglare a sistemului, procesul de incarcare solara poate
primi sprijin de la retea sau de la baterie pentru a mentine puterea dorita.

ON: Continuati incarcarea cu sprijinul retelei si al bateriei pentru a asigura puterea
minima de incarcare necesara (1,4 kW pentru modulul de 7 kW, 4,2 kW pentru modulul
de 11/22 kW). OFF: Opriti incarcarea cand surplusul fotovoltaic nu mai este disponibil.

disponibil.

3 Putere de varf

Limita de putere de varf pentru achizitionarea de energie electrica din retea; cantitatea
de energie electricd consumata de vehiculul electric nu depaseste limita de putere de
varf a retelei.

EnWG
14a

Conform articolului 14a din Legea germana privind industria energetica (EnWG), toate
sarcinile controlabile (SteuVEs) trebuie s& poata fi supuse unei reduceri de putere de
urgenta din partea retelei. Operatorul de retea poate reduce temporar consumul
maxim de energie electrica al sarcinilor controlabile la 4,2 kwW. Daca este necesara
utilizarea doar a portului D14 - EnWG 14a, celelalte porturi DI nu trebuie conectate.
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Gestionarea cardurilor pentru vehicule electrice

Cardurile RFID pot fi adaugate si sterse; fiecare incarcator poate fi asociat cu pana la 10 carduri.

Distanta pe kWh
Puteti seta raportul de conversie pentru energie si kilometraj sau puteti pastra setarea implicita.
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Dispozitive - Actualizare

Pas: Atingeti Mai multe > Dispozitive - Actualizare pentru a actualiza incarcatorul pentru vehicule electrice.

Modificati parola de conectare

Pas: Atingeti Mai multe > Schimbare parolad de conectare pentru a schimba parola.

Restaurare setari din fabrica

Dupa restabilirea setarilor din fabrica, parola va reveni la parola initiala goodwe2022.

Pas: Atingeti Mai multe > Restabiliti setarile din fabrica.
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8.3 Setarea si controlul datelor incarcatorului prin intermediul aplicatiei
portalului SEMS (instalatii)

8.3.1 Descarcarea si instalarea aplicatiei

Cerinte pentru telefonul mobil:
* Sistem de operare: Android 4.3 sau o versiune ulterioara; iOS 9.0 sau o versiune ulterioara.
® Potrivit pentru conectarea la internet si navigarea online.

® Potrivit pentru conectarea la Wi-Fi/Bluetooth.

Metoda 1 Cautati ,,SEMS Portal” in Google Play (Android) sau in App Store (iOS) pentru a descarca si instala;

Metoda 2 Scanati urmatorul cod QR pentru a descarca si instala.

' 1
1 1
: 1
: A i
— 1
| L J !
! 1
i ; H :
'lApIicat,ia SEM =l :
8.3.2 nregistrarea contului de utilizator final
Atingeti ,,Inregistrare” si completati campurile de inregistrare.
Nota: Selectati regiunea in functie
de locatia fabricii. La
o Daca se face o selectie gresita, este
7 posibil ca sistemul sa nu poata fi
creat.
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8.3.3 conectarea la aplicatie

Ati primit deja contul si parola.

Introduceti contul si parola, atingeti ,,Login” si deschideti aplicatia ,,SEMS Portal”.
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8.3.4 creatio

Pasul 1 Urmati pasii de mai jos si accesati pagina Creare instalatie.
Pasul 2 Cititi instructiunile, introduceti datele solicitate si atingeti ,,Trimite”. (* indicd campurile obligatorii) Pasul 3 Urmati

instructiunile pentru adaugarea dispozitivelor si finalizati configurarea instalatiei. (Sau atingeti ,,ADAUGA” pe pagina
principala pentru a adduga dispozitive noi.)

>
>

Introduceti datele solicitate

<«

Adaugati

dispozitive Q

A
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8.3.5 configurarea modului de incircare a

Exista trei moduri de incarcare: Rapid, Prioritate PV si PV+Baterie.

Pormire AUTO

Pomire
automata

Rapid

Tncarcatorul utilizeaza energie electrica de la retea, din panouri fotovoltaice sau din baterii pentru a incérca vehiculele electrice.
Puterea de iesire a incarcatorului corespunde, in mod standard, puterii nominale de iesire a incarcatorului, iar utilizatorii pot
regla puterea de iesire in functie de nevoile lor reale (fara a depasi puterea nominala de iesire).

Eﬁ " i

1L ket

harging Settings

Pomire AUTO

[T g
| Charging Mode > I--}

0
o

Scheduled Charging

o set 5
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Prioritate PV

Pentru incarcarea vehiculului electric se utilizeaza exclusiv energie electric fotovoltaica. Tn ceea ce priveste consumul de
energie electrica fotovoltaica, consumatorii au prioritate, iar energia ramasa este utilizata pentru incarcarea vehiculului
electric.

-]
4

Pomire AUTO
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PV + Baterie

Energia fotovoltaica si bateria sunt utilizate pentru incarcarea vehiculului electric. Tn ceea ce priveste consumul de energie, sarcinile
au prioritate, iar energia ramasa este utilizata pentru incarcarea vehiculului electric.

Pomire AUTO
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8.3.6 setari

Controlul dinamic al sarcinii

Y

Conectarea la retea
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Asigurati-va ca puterea de Tncarcare este minima

56



I Manual de utilizare V1.3-2025-07-03 08  Punereain functiune a sistemului N

Gestionarea cardurilor RFID
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Comutator de faza

Functia comutatorului de faza este disponibild numai pentru incarcatoarele trifazate.

Distanta pe kWh
Puteti seta raportul de conversie pentru energie si kilometraj sau puteti pastra setarea implicita.
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Tntretinere
9 Intretinere

9.1 oOprire

A PERICOL

Opriti incarcatorul inainte de a efectua operatiuni de Intretinere. in caz contrar, acesta se poate deteriora sau exista riscul de
electrocutare.

Deconectati RCBO-ul dintre Tncarcéator si reteaua electricd/invertor.

9.2 Demontarea incarcatorului

A AVERTISMENT

® Dispozitivul trebuie oprit.

¢ Tmbrécati echipamentul de protectie personald necesar inainte de a incepe orice operatiune.

Pasul 1 Deconectati toate cablurile, inclusiv cablurile de alimentare si de comunicatie.

Pasul 2 Scoateti dispozitivul de pe placa de montare.

Pasul 3 Scoateti placa de montare.

Pasul 4 Depozitati incarcatorul in mod corespunzéator. Daca dispozitivul urmeaza sa fie utilizat din nou ulterior, conditiile
de depozitare trebuie sa indeplineasca cerintele.

9.3 Eliminarea incarcatorului

Daca dispozitivul nu mai functioneaza, eliminati-l in conformitate cu reglementarile privind deseurile electrice. Dispozitivul nu
trebuie eliminat impreuna cu deseurile menajere.

9.4 Tntretinere de rutina

Element de intretinere Metoda de intretinere Interval de intretinere

Porniti si opriti sistemul EMS de trei ori consecutiv si

verificati daca functioneaza corect.

Butonul de oprire de urgenta La fiecare 6 luni

Verificati daca cablurile sunt conectate corespunzator.
Verificati daca cablurile nu sunt rupte si daca nu este
expus miezul de cupru.

Conexiune electrica La fiecare 6-12 luni

Verificati daca toate bornele si conexiunile sunt etansate
corespunzator. Reetansati intrarea cablului daca nu este
Garnituri stransa sau este prea mare. La fiecare 6-12 luni
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TTretTTeTe

9.5 Depanare

Tncarcatorul afiseaza lumina rosie atunci cand existd o defectiune. Pentru depanare detaliata, conectati-va la aplicatia portalului
SEMS sau la aplicatia ,,PV Master”.
Efectuati depanarea conform urmatoarelor proceduri. Daca acestea nu functioneaza, contactati serviciul clienti.
Tnainte de a contacta serviciul clienti, adunati urméatoarele informatii pentru a permite rezolvarea rapida a problemelor.
1. Detalii despre dispozitiv, cum ar fi numarul de serie, versiunea software-ului, data instalrii, ora aparitiei defectiunii,
frecventa defectiunii etc.
2. Mediul de instalare, inclusiv conditiile meteorologice etc. Este recomandat s& atasati cateva fotografii si videoclipuri
pentru analiza problemei.

3. Ssituatia retelei publice de alimentare cu energie electrica.

Nr. Eroare Cauza Remediere
Eroare de conectare Tncarcatorul este deconectat in .
1 a pistolului timpul incarcarii. Reconectati incércatorul.

A fost apasat butonul de oprire de

2 Oprire de urgenta urgenta. Eliberati butonul.
. Cablul de impamantare al intrarii de | Verificati cablul de Tmpamantare si reconectati-l.

3 Defectiune la ;

NN alimentare este deconectat.

impamantare

Temperatura incarcatorului este Defectiunea va disparea dupa racire, iar

Temperatura de PR . -

4 peste 98 de grade. incarcatorul va intra in modul de asteptare.

functionare

Tensiunea de intrare areteleieste | pefectiunea este remediatd odatd ce se

5 Supratensiune - ; NN
P prea mare. atinge o tensiune normala, iar incarcatorul
intra in modul de asteptare.
. Tensiunea de intrare a retelei
6 Subtensiune este prea mica.
Conexiunea de iesire este Defectiunea este remediata la curentul normal de
7 Supratensiune scurtcﬂlrctntat% sau iesire, iar incarcatorul intrd in modul de asteptare.
supraincarcata.
1. Bateria vehiculului electric 1 o .
este complet incarcata. . Venflt‘:a.t,l p.rofsesul de |F1carcare a
2 1 biants bateriei prin intermediul
. empe[aturfi am |aqta este software-ului.
prea scazuta si bateria nu 2 ~ L
poate fi incarcata. . Davca t?mpera}tltjra a}mblanta e5.te prea
Timp de asteptare pentru . scazuta, porniti vehiculul electric cu
8 ? 3. Conexiunea o ) . L
abatere aproximativ 5 minute inainte de incarcare

incarcatorului
este
defectuoasa.

pentru a-i permite sa se incalzeasca.

3. Verificati mufa de incarcare, deconectati-o
si reconectati-o dupa aproximativ 15
secunde.
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Intretinere
Nr. Eroare Cauza Remediu
1. Verificati daca EF este complet incarcat.
2. Reintroduceti mufa de incarcare dup
aproximativ 15 secunde. Contactati
distribuitorul sau serviciul clienti daca
acest lucru nu rezolva problema. Daca
Timpul de pregatire a Comunicarea semnalului CP este problem.a‘pers.lstar contactafi distribuitorul
9 o A x sau serviciul clienti.
fost depasit intrerupta. v
Defectiune la contactorul
10 sudat
11 Defectiune contor
12 Eroare de curent de Reporniti incarcatorul. Dacé este necesar,
scurgere Componenta interna este contactati distribuitorul sau serviciul clienti
defect pentru a rezolva problema.
13 Eroare de citire
14 Eroare EEPROM
15 Eroare Flash
Eroare detector
16

de scurgeri
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10 Date tehnice

Datte tehnice GW7K-HCA-20 SN GW22K-HCA-20
HCA-20
Intrare
Tensiune nominala de intrare (V) 4007,
2307 , L/N/PE 3L/N/PE 4007 , 3L/N/PE
Curent nominal de intrare (A) 32 16 32
Frecventa nominala a retelei 50/60 50/60 50/60
(Hz)
Putere de iesire
Putere nominala de iesire (W) 7000 11.000 2200
Tensiune nominala de iesire (V)
230 400 400

Curent nominal de iesire (A) 32 16 32
Frecventa nominala de iesire (Hz)

50/60 50/60 50/60
Protectie

. 30 MACA + 30 mACA+
Protectie la curent de defect 6 mACC 6 mA CC 30 mACA+6mACC
Protectie la supracurent Integrata Integrata Integrata
Protectie la supratensiune Integrata Integrata Integrata
Tensiune nominala de intrare (V) Integrata Integrat Integrat
Protectie la defect la pamant Integrata Integrata Integrata
Protectie la supratensiune Tip 1 Tip 1 Tip 1
Oprire de urgenta Integrata Integrat Integrat
Putere nominala de iesire (W)
Tensiune nominala de iesire (V)
-30 ~ +50™ -30 ~ +50™ -30 ~ +50™
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10  Date tehnice

Date tehnice

GW7K-HCA-20 EhiiLe

HCA-20

GW22K-HCA-20

Umiditate relativa

59 ~ 95% (fara

59% ~ 95% (fara

5% ~ 95% (fara

condens) condens) condens)
Altitudine maxima 2000 2000 2000
de functionare (m)
Metoda de récire Convectie naturala Convectie Convectie naturala
naturala

Interfata utilizator

WLAN+APLICATIE, LED

WLAN+APP, LED

WLAN+APP, LED

Mod de pornire

APP, RFID, pornire AUTO

APP, RFID, AUTO
Pornire

APP, RFID, pornire AUTO

Comunicare

Bluetooth, WiFi, RS485
(*2), LAN

Bluetooth, WiFi,
RS485 (*2), LAN

Bluetooth, WiFi, RS485
(*2), LAN

Mod de functionare

Tncarcare rapida
Prioritate PV
PV+BATT

Tncércare temporizata Control
dinamic al sarcinii

Tncarcare controlatd in

Tncércare rapida
Prioritate PV
PV+BATT

timp Control dinamic

Tncércare rapida
Prioritate PV
PV+BATT

Tncércare controlata in timp
Control dinamic al sarcinii

al sarcinii
5,4 (cu
5,2 (cu cablu de 6 m cablu
)5,6 de 6 m)

' 5,6 (cu 6,4 (cu cablu de 6 m)

Greutate (kg) (cu cablu de 7,5 m) . 71 (cu cablu de 7.5 m)
)
Dimensiuni (L x T
*, > X, %

x A) (mm) 208 x 450 x 170 208*450*170 208*450*170
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Emisii de zgomot (dB) <20 <20 <20
Putere in standby (W) <65 <65 <65
Clasa de protectie P66~ 1P66™ 1P66™

Cablu de iesire si mufa

Cablu de 6 m (7,5 m optional)

Cablude 6 m (7,5

Cablude 6 m (7,5

IEC tip 2 m optional) IEC m optional) IEC
tip 2 tip 2
Accesorii Card RFID*2 Card RFID*2 Card RFID*2
o ) ) Tn interior sau in n interior sau in
Instalare In interior sau in exterior exterior exterior
Protocol de comunicare Modbus TCP Modbus TCP Modbus TCP

Este necesar un RCD extern de

Este necesar

Este necesar

Protectie tip A un RCD un RCD
P extern de tip extern de tip
A A
MTBF (h) 100.000 100.000 100.000
Clasa de protectie | |
Perete/podea (suport Perete/podea Perete/podea
Mod de montare optional) (suport (suport optional)
optional)
|EC61851-1 IEC61851-1 IEC61851-1
IEC62311 IEC62311 IEC62311
IEC62955
R IEC62955 IEC62955
Certificari AS/NZS 4268:2017 IEC
61008-1 AS/NZS AS/NZS
4268:2017 4268:2017
IEC61008-1 IEC61008-1
EMC Clasa B Clasa B Clasa B
Tara de fabricatie China China China

*1: Interval de temperatura de functionare (°C): Tncarcator: -30-+55 °C, priz& de incarcare: 50 °C

*2: Clasa de protectie: Stecher de incarcare IEC tip 2: IP55

*3: Pentru Brazilia: 220/380/380 V c.a.
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